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1 Informationen zur Betriebsanleitung

Giiltigkeitsbereich

Diese Betriebsanleitung stellt dem Fachpersonal alle wesentlichen Sicherheits-
hinweise, Informationen und Anleitungen fir Arbeiten an Radialventilatoren des
Typs CMVeco 125-400 zur Verfligung.

Alle Lebensdauerphasen eines Radialventilators, von Transport, Montage und
Inbetriebnahme bis hin zur Instandhaltung und Entsorgung, sind bertcksichtigt.

Das sorgféltige Durchlesen und Befolgen dieser Betriebsanleitung hilft, Verlet-
zungen sowie Umwelt- und Sachschaden zu vermeiden, die Betriebssicherheit
und Zuverlassigkeit des Radialventilators zu gewahrleisten und Ausfallzeiten zu
minimieren.

Aufbewahrungsort

Die Betriebsanleitung ist zusammen mit den mitgeltenden Unterlagen, fir das
zustandige Fachpersonal jederzeit gut zuganglich, in der Nahe des Radialventi-
lators aufzubewahren.

Die Betriebsanleitung und die mitgeltenden Dokumente werden bei Lieferung
des Ventilators zusatzlich in elektronischer Form zur Verfiigung gestellt. Der Be-
treiber hat dadurch die Mdéglichkeit, eine verloren gegangene Betriebsanleitung
neu auszudrucken bzw. unleserliche oder fehlende Seiten zu ersetzen.

Gestaltungshinweise
Zur Vereinfachung wird in dieser Betriebsanleitung
« die Firma Colasit AG als ,Hersteller” bezeichnet,

» beispielsweise der Radialventilator CMVeco 125/125 als CMVeco 125 be-
zeichnet.

« generell fur alle Baugréssen (CMVeco 125-400) die Bezeichnung ,Ventila-
tor verwendet.

 ein Frequenzumrichter mit ,FU“ abgekdrzt,

» die Antriebsart ,Keilriemenantrieb® mit ,Riemenantrieb“ oder ,KA* abge-
kirzt.

» ein Verweis mit Kapitelnummer und Seitenzahl so dargestellt:
= Kap. 1[» 7]

Die Abbildungen in dieser Betriebsanleitung dienen der Veranschaulichung und
koénnen von der tatsachlichen Ausfiihrung abweichen.

Im Interesse unserer Kunden bleiben Anderungen infolge technischer Weiter-
entwicklung vorbehalten.

Ubersetzungshinweis

Die deutschsprachige Ausgabe dieses Dokuments ist die Originalbetriebsanlei-
tung.

Betriebsanleitung CMVeco 125-400 | Version 1.0-de 7184



1| Informationen zur Betriebsanleitung EUL sﬂ‘

Ruckfragen

Unklarheiten in einer Sprachversion sind nach Mdglichkeit mit Hilfe der Original-
betriebsanleitung abzuklaren. Unklarheiten in Bezug auf die Betriebsanleitung
sind umgehend mit dem Hersteller abzuklaren. Erst nach erfolgreicher Abkla-
rung sind Inbetriebnahme oder sonstige Arbeiten am Ventilator zulassig.

1.1 Mitgeltende Unterlagen

Als mitgeltende Unterlagen missen fir Arbeiten am Ventilator, zusatzlich zu
dieser Betriebsanleitung, die folgenden Dokumente und Anleitungen verfugbar
sein:
» Technisches Datenblatt zum Ventilator mit den kompletten, technischen Da-
ten, inklusive der Anwendungsgrenzen.

» Auftragsbestatigung oder das Spezifikationsblatt zum Férdermedium mit
Angaben zur (eingeschrankten) Bestandigkeit des Ventilators gegentiber
bestimmten, chemischen Substanzen. Siehe dazu auch ,Zugelassene For-
dermedien” = Kap. 2.2.1 [» 9].

o Die Auftragsbestatigung gibt auch Auskunft Giber den gesamten Lieferumfang.

» Betriebsanleitung des Elektromotors.
» Betriebsanleitungen fir installierte oder mitgelieferte Gerate und Bauteile
(z. B. FU oder Revisionsschalter).
Ergédnzendes Dokument

» Ventilatoren Leitfaden FU/Erdung/EMV/Motoren (EMV-Anleitung) des Her-
stellers, wenn der Ventilator fir den Betrieb mit einem Frequenzumrichter
(FU) vorgesehen ist.

1.2 Urheberschutz
Diese Betriebsanleitung ist urheberrechtlich geschutzt.
© COLASIT AG Alle Rechte vorbehalten.

Die Verwendung und Weitergabe der Betriebsanleitung ist im Rahmen der Nut-
zung des Ventilators zulassig. Eine daruber hinausgehende Verwendung ist nur
mit schriftlicher Genehmigung des Herstellers erlaubt.

8/84 Betriebsanleitung CMVeco 125-400 | Version 1.0-de
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Erganzende Sicherheitshinweise

Dieses Kapitel enthalt sicherheitsrelevante Informationen und ergédnzende sowie
vertiefende Sicherheitshinweise flir Betreiber und Fachpersonal.

Zusatzliche Sicherheitshinweise

Die mitgeltenden Unterlagen kénnen, je nach Ausflhrung des Ventilators, zu-
satzliche Betriebsanleitungen mit wichtigen Sicherheitshinweisen enthalten.

Verwendung und Aufbewahrung der Betriebsanleitung

» Vor Montagebeginn oder der Durchfiihrung von Arbeiten am Ventilator, die-
se Betriebsanleitung sorgféltig und vollstandig durchlesen.

» Die Betriebsanleitung nach der Verwendung immer an den gekennzeichne-
ten Aufbewahrungsort in der Nahe des Ventilators zurticklegen.

Verwendungszweck des Ventilators

Der Ventilator dient zur Férderung gasférmiger Medien und ist nach dem Stand
der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln konstruiert
und hergestellt.

Dennoch koénnen durch den Ventilator Gefahren flir Leib und Leben des Perso-
nals oder Dritter sowie Sachschaden entstehen. Auf einen technisch einwand-
freien Zustand des Ventilators und dessen bestimmungsgemasse Verwendung
ist deshalb besonders zu achten.

Bestimmungsgemasse Verwendung

Der Ventilator ist ausschliesslich fir die industrielle und gewerbliche Nutzung
vorgesehen und zum Einbau in eine Gesamtanlage bestimmt. Der Ventilator
darf nur durch geschultes Fachpersonal transportiert, montiert, betrieben, ge-
wartet und repariert werden => Kap. 2.3 [» 13].

Zugelassene Fordermedien

Generell erlaubt ist die Forderung von staubfreier Luft innerhalb der, im techni-
schen Datenblatt, spezifizierten Parameter.
Die Férderung von korrosiven, giftigen, gasformigen Medien ist wie folgt einge-
schrankt:
1. Istim technischen Datenblatt des Ventilators ein Férdermedium spezifiziert,
so gilt:
» Der Ventilator ist ausschliesslich zur Forderung des spezifizierten Medi-
ums geeignet.
» Dabei kann die Lebensdauer des Ventilators eingeschrankt sein, falls
ein entsprechender Hinweis in der Auftragsbestatigung oder dem Spe-
zifikationsblatt steht.

2. Istim technischen Datenblatt des Ventilators das Férdermedium als ,nicht
definiert” spezifiziert, so gilt:
» Der Ventilator ist zur Forderung von denjenigen, korrosiven, giftigen

Medien geeignet, gegen welche die Kunststoffe des Ventilators und der
Manschetten bestandig sind.

Betriebsanleitung CMVeco 125-400 | Version 1.0-de 9/84



2 | Ergéanzende Sicherheitshinweise EUL SIT

« Zur eigenverantwortlichen Abklarung sind vom Betreiber die einschlagig
verfugbaren Bestandigkeitslisten fur Kunststoffe heranzuziehen, siehe
,SIMCHEM"-Ratgeber auf Hersteller-Webseite (www.colasit.com).

Laufrad, Ansaugdeckblatt und Gehause des Ventilators sind mit einem Kurzzei-
chen zur Materialidentifikation gekennzeichnet.

» Die Auftragsbestatigung oder das zusatzliche Spezifikationsblatt enthal-
ten dazu weitere Angaben sowie Hinweise zu einer moglicherweise ein-
geschrankten Lebensdauer des Ventilators.

3. Enthalt das Férdermedium, nach Angaben des Betreibers, mehrere chemi-
sche Substanzen, so gilt:

» Der namentlich erwahnte Einflhrer oder der Hersteller bestatigt in der
Auftragsbestatigung oder dem Spezifikationsblatt, als mitgeltendes Do-
kument, die Bestandigkeit des Ventilators gegen diese chemischen
Substanzen.

» Dabei kann die Lebensdauer des Ventilators eingeschrankt sein, falls
ein entsprechender Hinweis in der Auftragsbestatigung oder dem Spe-
zifikationsblatt steht.

Zulassige Umgebungsbedingungen

1. Die zugelassenen Betriebs- und Umgebungstemperaturbereiche sind auf
dem Ventilator-Typenschild angegeben.
Die minimal zulassige Betriebstemperatur fur Kunststoffteile des Ventilators

betragt -20 °C.
2. Fehlen diese Angaben auf dem Typenschild, so gilt:

« Zulassiger Umgebungstemperaturbereich fir Elektromotor: Siehe Ty-
penschild des Elektromotors oder Betriebsanleitung/Konformitatserkla-
rung des Motorherstellers.

3. Bei Betriebstemperaturen unter 4 °C ist durch einen dauernden, minimalen
Volumenstrom sicherzustellen, dass

» kein Kondensat in Ventilator und Rohrleitungen gefriert,
» aus den Rohrleitungen keine Eisstiicke in den Ventilator gelangen.

Vorgehensweise bei Prozess-Anderungen
¢ Der Betreiber hat bei Prozess-Anderungen sicherzustellen, dass
» der Ventilator veranderten Parametern bzw. einem geanderten Forder-
medium standhalt,
 die Betriebsbedingungen gemass technischem Datenblatt und Typen-
schild eingehalten werden.

Betriebsbedingungen

» Die zulassigen Betriebsbedingungen des Ventilators sind durch die Para-
meter und Grenzwerte im technischen Datenblatt bzw. auf dem Typenschild
festgelegt.

Speziell beachten:

10/84 Betriebsanleitung CMVeco 125-400 | Version 1.0-de
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Der Antriebsmotor des Ventilators ist fir den Dauerbetrieb (S1) bzw. FU-
Betrieb (S9) ausgelegt.

Maximale Drehzahl, in Abhangigkeit von

* Temperatur des Férdermediums,

» vorhandenen Chemikalien und deren Konzentration im Luftstrom.
Vermeidung von zu hoher Eigenerwarmung:

» Der Betriebspunkt (siehe Kennfeld im technischen Datenblatt) muss
Uber dem minimal zugelassenen Férdervolumen liegen.

Damit an der Nabe des Laufrades kein oder nur ein Minimum an Forder-
medium austritt,

¢ den Ventilator im Unterdruck betreiben,
» oder eine Nabendichtung verwenden.

Der Leckagewert des gelieferten Ventilators kann bei Bedarf beim Vertriebspart-
ner angefragt werden.

Der Ventilator muss mit Schwingungsdampfern aufgestellt sein
= Kap. 6.5 [» 35].

Die zulassigen Schwingungsgrenzwerte gemass Normwerten einhalten.
Der Ventilator darf am Eintritts- und Austrittsstutzen mechanisch nicht be-
lastet werden.
» Die Rohrleitungen durch Manschetten vom Ventilator entkoppeln
= Kap. 6.8 [» 37].
Bei Verwendung eines Frequenzumrichters
+ sind Grenzwerte fir die Beschleunigungs- und Bremszeit einzuhalten
= Kap. 7.3 [» 43],
* ist die elektrische Verbindung zum Motor EMV-konform mit Kabelschir-
mung und Erdung auszufiihren => Kap. 7.3.3 [» 45].
Ein Reihen- oder Parallelbetrieb von Ventilatoren ist nur nach Abklarung
und Freigabe durch den in der Betriebsanleitung benannten Hersteller oder
EinfUhrer gestattet.

Zur bestimmungsgemassen Verwendung gehdrt auch die Einhaltung aller Si-
cherheitsvorschriften und Vorgaben dieser Betriebsanleitung.

Vernlnftigerweise vorhersehbare Fehlanwendungen

Jede Uber die bestimmungsgemasse Verwendung hinausgehende oder anders-
artige Benutzung des Ventilators gilt als Fehlanwendung und kann zu gefahrli-
chen Situationen fuhren. Fur daraus entstehende Verletzungen und Sachscha-
den Ubernimmt der Hersteller keine Haftung.

Die folgende Aufzéhlung von Fehlanwendungen ist beispielhaft und nicht voll-
standig.

» Betrieb des Ventilators in explosionsgefahrdeten Bereichen oder mit einem

brennbaren, explosiven Férdermedium.

Betriebsanleitung CMVeco 125-400 | Version 1.0-de 11/84



2 | Ergéanzende Sicherheitshinweise EUL sﬂ!

Betrieb des Ventilators ausserhalb der Parameter und Grenzwerte, welche
im technischen Datenblatt spezifiziert sind.

Betrieb des Ventilators mit nicht zugelassenen Férdermedien wie Feststof-
fen und Stauben.

Betrieb des Ventilators trotz starker Vibrationen oder mit Stérungen in ei-
nem sicherheitstechnisch nicht einwandfreien Zustand.

Unzulassige Einstellungen am Frequenzumrichter.

Entfernen von Bauteilen oder Manipulationen an Bauteilen, welche fiir die
Sicherheit und einwandfreie Funktion des Ventilators sorgen (z. B. Schwin-
gungsdampfer, Splitterschutz, Manschetten, Schutzgitter).

Nicht ordnungsgemass durchgefiihrte Wartungsarbeiten.
Verwendung von nicht originalen Ersatzteilen.

Eigenmachtige Modifikationen oder Umbauten am Ventilator ohne schriftli-
che Zustimmung des Herstellers.

Jede Verwendung des Ventilators, welche den grundlegenden Sicherheits-
vorschriften dieser Betriebsanleitung nicht entspricht.

» Betrieb ohne Betriebsanleitung und mitgeltenden Dokumenten.
» Betrieb mit unleserlichen oder fehlenden Warnschildern.

2.2.3 Gerategrenzen

Raumliche Abmessungen

Die Abmessungen des Ventilators sind im technischen Datenblatt spezifiziert.

Einsatzgrenzen

Der Betriebstemperaturbereich und weitere Betriebsbedingungen sind im techni-

schen Datenblatt und auf dem Typenschild spezifiziert.

Schnittstellen

Am Ventilator befinden sich folgende Schnittstellen:
Eintrittsstutzen (saugseitig): An-
schluss an Zuluftrohrleitung mit
Manschette.
Austrittsstutzen (druckseitig): An-
schluss an Abluftrohrleitung mit
Manschette.
Klemmenkasten am Elektromotor.
Revisionsschalter:
Anschlussklemmen zur elektrischen
Versorgung von Zubehdr und Optio-
nen (z. B. FU fir Elektromotor).
Kondensatstutzen (Option) fir ma-
nuelle Entleerung oder Anschluss
an Siphon.

Abb. 1: Schnittstellen am Ventilator

12/84 Betriebsanleitung CMVeco 125-400 | Version 1.0-de
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Lebensdauer

Der Ventilator ist konstruktiv auf eine zu erwartende Lebensdauer von 15 Jah-
ren ausgelegt.

Die Motorlager von Qualitdtsmotoren sind bei bestimmungsgemésser Verwen-
dung auf eine Lebensdauer von 40°000 h ausgelegt.

Die Umfeld-, Einsatz- und Betriebsbedingungen bestimmen die anwendungs-
spezifische Lebensdauer der Nabendichtung (Verschleissteil).
Restrisiken

Der Ventilator ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheits-
technischen Regeln konstruiert und hergestellt. Dennoch verbleiben Restrisiken,
welche durch Sicherheitshinweise in dieser Betriebsanleitung bezeichnet sind
und ein umsichtiges Handeln erfordern.

Giftige, aggressive Fordermedien

Im Ventilator kdnnen sich Rickstande und Ablagerungen des Férdermediums
befinden oder aus dem Rohrsystem nachstromen.

» Das fiur die Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten zustéandige Fachperso-
nal muss

» im Umgang mit gefahrlichen Férdermedien geschult sein,
+ eine angepasste, personliche Schutzausristung tragen,

» geeignete Schutz- und Absperrmassnahmen in Abstimmung mit dem
Betreiber treffen.

Beim Betrieb des Ventilators im Uberdruck, kann im Bereich der Laufradnabe
Fordermedium austreten und Gesundheitsschaden verursachen.

» Bei gefahrlichen Fordermedien ist der Ventilator im Unterdruck zu betreiben
oder mit einer optionalen Nabendichtung auszustatten
= Kap. 4.3.12 [» 28].

Zielgruppen mit Personalanforderungen
Diese Betriebsanleitung richtet sich an:
» Den Betreiber der Anlage, in welcher der Ventilator eingesetzt wird.

» Das Fachpersonal, welches Arbeiten am Ventilator wahrend dessen ver-
schiedenen Lebensphasen, von der Installation bis zur Entsorgung, durch-
fuhrt.

Die Pflichten und Personalanforderungen fir diese Zielgruppen sind nachfol-
gend beschrieben.
Betreiber

Als Betreiber gilt diejenige juristische oder nattrliche Person, welche den Venti-
lator zu gewerblichen oder wirtschaftlichen Zwecken selbst betreibt oder einem
Dritten zur Nutzung Uberlasst und wahrend des Betriebs die rechtliche Verant-
wortung tragt.

Der Betreiber hat folgende Pflichten:

» Einhalten der Mindestvorschriften flir Sicherheit und Gesundheitsschutz bei
Benutzung von Arbeitsmitteln und Tatigkeiten am Ventilator.

Betriebsanleitung CMVeco 125-400 | Version 1.0-de 13/84
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23.2

Information Uber die geltenden nationalen und &rtlichen Arbeitsschutzvor-
schriften.

Bereitstellen von Sicherheitsdatenblattern, wenn das Férdermedium gefahr-
liche Stoffe enthalt.

Mit einer Gefahrdungsbeurteilung alle zusatzlichen Gefahren ermitteln, die
durch spezielle Arbeitsbedingungen am Ventilator-Einbauort entstehen.

* Aus der Gefahrdungsbeurteilung entsprechende Schutzmassnahmen
und Betriebsanweisungen fir das Fachpersonal, unter anderem zur si-
cheren Wartung, ableiten, festlegen und umsetzen.

» Diese Betriebsanweisungen wahrend der Einsatzzeit des Ventilators an
den aktuellen Stand der geltenden Normen und Vorschriften anpassen.

Sicherstellen, dass der Ventilator, unter Einhaltung der Wartungsintervalle
laut Betriebsanleitung, stets in einem technisch einwandfreien Zustand ist.

Veranlassen und kontrollieren, dass die Funktion und Vollstandigkeit aller
Schutzeinrichtungen am Ventilator regelmassig tberprift wird.

Sicherstellen, dass alle Vorschriften des Herstellers beim Nachriisten von
Schutzeinrichtungen eingehalten werden.

Festlegen, mit welcher Dringlichkeit der Ventilator bei Anlagenstérungen
oder in einem Notfall abgeschaltet werden muss.

Die Zustandigkeiten fir Installation, Bedienung, Wartung und Reparaturen
am Ventilator eindeutig regeln und festlegen.

Sicherstellen, dass das zustandige Fachpersonal
» diese Betriebsanleitung gelesen und verstanden hat,
» eine ausreichende, berufliche Qualifikation besitzt,

* regelmassig Uber auftretenden Gefahren und Massnahmen bei Stérun-
gen oder in einem Notfall geschult wird.

Diese Betriebsanleitung und mitgeltende Dokumente in einem vollstandi-
gen, gut lesbaren Zustand an einem gekennzeichneten Ort in der Nahe des
Ventilators aufbewahren.
Die in elektronischer Form Gbermittelte Betriebsanleitung aufbewahren und
zu sichern.
Dem Fachpersonal, aufgrund der vorliegenden Betriebs- und Umgebungs-
bedingungen, die bendtigte Schutzausriistung bereitstellen und das Tragen
dieser Schutzausristung vorschreiben.

Transportpersonal

Das Transportpersonal ist fir den Transport des Ventilators zum Einbauort und
am Ende dessen Lebensdauer, fiir den Abtransport zur Entsorgung zustandig.

Das Transportpersonal:

» Besitzt alle notwendigen, beruflichen Kenntnisse, Qualifikationen und Zulas-

sungen zum Betrieb der bendtigten Hebe- und Transportgerate.

» Ist ausgebildet in der fachgerechten Verwendung von Anschlag- und Last-

aufnahmemitteln.

14/84
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* Hat Kenntnis tber Sicherheits- und Unfallverhitungsvorschriften, Richtlinien
sowie anerkannte Regeln der Technik, welche fir den Transport gelten.

* |st vom Betreiber flir den Transport autorisiert.

Montagepersonal

Das Montagepersonal ist fiir den Einbau des Ventilators in die Anlage und die
anschliessende Inbetriebnahme zustandig. Auch die Demontage des Ventilators
zur Entsorgung fallt in den Zustandigkeitsbereich.

» Beim Montagepersonal handelt es sich ausschliesslich um qualifiziertes
Fachpersonal, welches die notwendigen beruflichen Erfahrungen, Kenntnis-
se und Qualifikationen flir mechanische und elektrische Arbeiten am Venti-
lator besitzt.

» Das Fachpersonal ist mit den geltenden Sicherheits- und Unfallverhitungs-
vorschriften, Richtlinien sowie anerkannte Regeln der Technik fur seinen
Tatigkeitsbereich vertraut und wird vom Betreiber beauftragt.

« Alle Arbeiten an der elektrischen Installation des Ventilators dirfen nur von
Elektrofachkraften durchgefihrt werden.

» Der Ventilator darf nur von einer Elektrofachkraft an den Frequenzumrichter
angeschlossen werden

» wenn dessen Betriebsanleitung gelesen und verstanden wurde,
+ mit detaillierten Kenntnissen zum betreffenden Frequenzumrichter,

* mit Fachkenntnissen zur EMV-gerechten Verkabelung, siehe EMV-An-
leitung des Herstellers.

» Bei einem fehlerhaften Anschluss des Frequenzumrichters und Elektromo-
tors wird die Konformitatserklarung des Ventilator-Herstellers ungiltig.

Bedienungspersonal

Der Ventilator ist Uiblicherweise flir den automatischen Betrieb an eine Steue-
rung angeschlossen.

Wird eigenes Bedienungspersonal benétigt, ist dessen erforderliche Ausbildung
und Qualifikation vom Betreiber => Kap. 2.3.1 [ 13] der Anlage festzulegen fir

» Betrieb und Aussenreinigung des Ventilators => Kap. 9 [» 52],
» Kontrolle vom Betriebszustand des Ventilators => Kap. 10.3 [ 54].

Wartungspersonal
Das Wartungspersonal ist fur die Kontrolle, Reinigung, Wartung und Reparatur
des Ventilators zustandig.
» Es gelten dieselben Anforderungen wie fiir das Montagepersonal
= Kap. 2.3.3 [» 15].
» Eine Elektrofachkraft ist, vor der Durchfihrung von Wartungs- und Repara-
turarbeiten, fur das Abschalten und sichere Unterbrechen der Stromzufuhr
des Ventilators zustandig.
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3

3.1

Grundlegende Sicherheitshinweise

Die mitgeltenden Unterlagen kdnnen zuséatzliche Betriebsanleitungen mit wichti-
gen Sicherheitshinweisen enthalten => Kap. 1.1 [» 8].

Gestaltung der Sicherheitshinweise

Die Sicherheits- und Warnhinweise in der Betriebsanleitung sind durch nachfol-
gende Warnsymbole, Signalworte und Farben (nur in der elektronischen Form
der Betriebsanleitung) gekennzeichnet, welche das Ausmass der Gefahrdung
anzeigen.

Schwerste Verletzungen oder Tod

/1\el47.\: i1 Lebensgefahr durch ... !

Folgen der Gefahr bei Nichtbeachtung ...
= Voraussetzungen zur Abwendung der Gefahr ...
» Massnahmen zur Abwendung der Gefahr ...

Dieser Sicherheitshinweis mit der hochsten Gefahrenstufe kennzeichnet eine
unmittelbar drohende, gefahrliche Situation. Wird die gefahrliche Situation nicht
vermieden, sind Tod oder schwerste Verletzungen die unmittelbare Folge.

Schwere Verletzungen

AWARNUNG Verletzungsgefahr durch ... !
Folgen der Gefahr bei Nichtbeachtung ...
= Voraussetzungen zur Abwendung der Gefahr ...
» Massnahmen zur Abwendung der Gefahr ...

Ein Sicherheitshinweis dieser Gefahrenstufe kennzeichnet eine mdgliche, ge-
fahrliche Situation. Wird die gefahrliche Situation nicht vermieden, kann dies
zum Tod oder zu schweren Verletzungen mit Dauerfolgen fiihren.

Leichte Verletzungen

AVORSICHT Personenschaden durch ... !
Folgen der Gefahr bei Nichtbeachtung ...

= Voraussetzungen zur Abwendung der Gefahr ...

» Massnahmen zur Abwendung der Gefahr ...
Ein Sicherheitshinweis dieser Gefahrenstufe kennzeichnet eine mogliche, ge-
fahrliche Situation. Falls die gefahrliche Situation nicht vermieden wird, kann
dies zu leichten bis massigen Verletzungen, moglicherweise mit Dauerfolgen,
fihren.

Sachschéaden

.39 11%) [} Sachschaden durch ...!
Folgen der Gefahr bei Nichtbeachtung ...

= Voraussetzungen zur Abwendung der Gefahr ...

» Massnahmen zur Abwendung der Gefahr ...
Dieser Warnhinweis informiert Giber gefahrliche Situationen, die Schaden am
Ventilator oder sonstige Sachschaden zur Folge haben kdnnen.

16/84
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Personliche Schutzausrustung
Die zu tragende, personliche Schutzausristung:

» Wird vom Betreiber, abhangig vom betrieblichen Umfeld und Férdermedi-
um, festgelegt und zur Verfugung gestellt.

* Muss vom Fachpersonal in Eigenverantwortung an die auszufihrende Ar-
beit angepasst und wenn nétig, erganzt werden.

Die Hersteller empfiehlt eine personliche Schutzausristung nach folgender Ta-

belle:

Symbol

Bedeutung

Warnweste der Klasse 2 mit fluoreszierender Signalfarbe und Re-
flexstreifen zur besseren Sichtbarkeit bei Transportarbeiten.

Enganliegende Arbeitsschutzkleidung mit geringer Reissfestigkeit
zum Schutz vor Einzug in rotierende Maschinenteile.

Schutzhelm zum Schutz des Kopfes vor herabfallenden Gegen-
standen, pendelnden Lasten und Anschlagen an scharfkantigen,
spitzigen Maschinenteilen.

Schutzbrille zum Schutz der Augen vor umherfliegenden Partikeln,
Teilen und Flissigkeiten. Schutz vor aggressiven, giftigen Forder-
medien oder Riickstanden.

Gehdrschutz
Tragepflicht ab 85 dB(A) beziehungsweise 137 dB(CPeak) Larmex-
positionspegel.

Geeigneter Atemschutz bei Kontakt mit aggressiven, giftigen For-
dermedien oder Ruckstanden.

Arbeitshandschuhe zum Schutz vor Verletzungen, Verbrennungen
oder Kontakt mit aggressiven, giftigen Riickstanden des Forder-
mediums.

Sicherheitsschuhe zum Schutz vor Quetschungen, herabfallenden
Teilen sowie Ausgleiten und Sturz auf rutschigem Untergrund.
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3.3

3.4

Mechanische Gefahrdungen

Verletzungsgefahren durch

- rotierendes Laufrad,

- rotierenden Riemen (bei Ausfiihrung KA),

- mit hoher Wucht herausgeschleuderte Teile infolge Laufradbruchs,
- scharfe Ecken oder Kanten.

Schwerste Verletzungen durch herauskatapultierte Trimmerteile.

Quetsch-, Schnitt-, Schlag- und Augenverletzungen oder sonstige Verletzungen.
= Nicht bestimmungsgemasser Betrieb (z. B. in Zusammenhang mit Tempe-

ratur, Drehzahl, Fordermedium).

Nur autorisiertes Fachpersonal darf Arbeiten am Ventilator durchfiihren.

Vor Beginn von Montage-, Wartungs- und Reparaturarbeiten: Ventilator mit

Revisionsschalter allpolig spannungsfrei schalten.

Ventilator gegen unbefugte Wiederinbetriebnahme sichern: Personliches

Vorhangeschloss und Anhangeschild am Revisionsschalter anbringen.

Personliche Schutzausriistung tragen.

Keine Werkzeuge oder Montagehilfsmittel im Ventilator liegenlassen.

Geltende Unfallverhiitungsvorschriften befolgen.

VvV V VYV

AWARNUNG Verletzungsgefahr durch automatischen Anlauf
Einzug und Quetschen von Gliedmassen.

= Der Ventilator wird in einer Anlage betrieben und von einer automatischen
Steuerung geschaltet.

» Vor Beginn von Montage-, Wartungs- und Reparaturarbeiten: Ventilator mit
Revisionsschalter allpolig spannungsfrei schalten.

» Ventilator gegen automatischen Anlauf sichern: Persdnliches Vorhange-
schloss und Anhangeschild am Revisionsschalter anbringen.

Elektrische Gefahrdungen

Lebensgefahr durch elektrischen Schlag bei Beriihrung netz-
spannungsfiihrender Leitungen oder unter gefahrlicher Spannung ste-
hender Bauteile.
Akute Lebensgefahr durch Atem- und Kreislaufstillstand.

= Nur eine dafuir ausgebildete und autorisierte Elektrofachkraft darf Arbeiten
am Netzanschluss und an elektrischen Bauteilen des Ventilators durchfiih-
ren.
Vor Beginn von Montage-, Wartungs- und Reparaturarbeiten: Ventilator mit
Revisionsschalter allpolig spannungsfrei schalten.
Ventilator gegen unbefugte Wiederinbetriebnahme sichern: Personliches
Vorhangeschloss und Anhangeschild am Revisionsschalter anbringen.
Spannungsfreiheit vor Arbeitsbeginn tberprifen.
Festgestellte Mangel an elektrischen Bauteilen und an der Verkabelung des
Ventilators unverziglich beheben.
Feuchtigkeit von Spannung fiihrenden Bauteilen fernhalten, um Kurzschlis-
se zu vermeiden.

vV vV VvV V
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AWARNUNG Verletzungsgefahr bei Brandentwicklung durch Kurz-
schluss
Verbrennungen, Schadigung der Atemwege durch giftige Brandgase.
» Kabel vor mechanischen, chemischen und thermischen Beanspruchungen
schitzen.
» Elektrische Installation des Ventilators regelmassig kontrollieren. Bescha-
digte Bauteile und Kabel umgehend ersetzen.
» Geeignete Feuerldscher bereithalten und periodisch kontrollieren. Die Si-
cherheitshinweise an den Feuerldschern beachten.

Gefahren durch elektromagnetische Stérungen

Die folgenden Sicherheits- und Gefahrenhinweise beachten, wenn der Ventilator
mit einem Frequenzumrichter betrieben wird.

Frequenzumrichter senden im Betrieb elektromagnetische Stérfelder aus und
kénnen hochfrequente Ableitstréme im Elektromotor, Leitungsnetz und in der
Erdungsanlage verursachen.

AVORSICHT Beeinflussung durch elektromagnetische Felder
Stérung empfindlicher, elektronischer Gerate durch elektromagnetische Felder.
» Bei laufendem Ventilator diirfen sich Personen mit Herzschrittmachern so-
wie anderen implantierten, elektronischen Geraten nicht in nachster Nahe
von Frequenzumrichter und Elektromotor aufhalten.

Stérung von Fremdgeraten durch elektromagnetische Felder
sowie Lagerschaden am Elektromotor durch Ableitstrome

Uberschreitung der national zuldssigen Emissionsgrenzwerte.

Verkirzte Lebensdauer der Motorlager.

Maogliche Betriebsstérungen und Produktionsunterbrechungen in der Anlage.

» Verwendung geeigneter Entstor- und Abschirmmittel, wie Netzentstorfilter
und abgeschirmtes Motoranschlusskabel.

» EMV-gerechter Gerateaufbau, besonders bei Kabelverlegung und Schirm-
anschllssen; siehe EMV-Anleitung des Herstellers und/oder des Fremdge-
rateherstellers.

» Empfehlungen des FU-Herstellers zur Vermeidung von elektromagneti-
schen Stérungen beachten.

Thermische Gefahrdungen

AVORSICHT Verbrennungsgefahr bei Beriihrung heisser Oberflachen
Verbrennungen an ungeschutzten Kérperteilen.

= Durch heisses Férdermedium kann sich das Ventilatorgehduse und der

Sténder auf Gber 60 °C erhitzen.

= Der Elektromotor des Ventilators kann im Betrieb eine Oberflachentempera-
tur von uber 60 °C erreichen.
Heissen Ventilator bzw. Elektromotor abkuhlen lassen.
Bei Arbeiten am Ventilator und Elektromotor Schutzhandschuhe tragen.
Bei der Montage des Ventilators auf den Mindestabstand der Haube des
Riemenantriebes zu angrenzenden Bauteilen oder Wanden achten
= Kap. 6.2 [» 32].

vvyy
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3.6

3.7

3.8

Gefahrdungen durch Larm

AVORSICHT Hoher Lirmpegel bei Anlauf und Betrieb des Ventilators
Schreckreaktionen sowie Hérschaden und Schwerhdrigkeit als Langzeitfolgen.

» Angaben zu Kanalemissionen und Gehduseabstrahlung im technischen Da-
tenblatt beachten.

» Falls erforderlich, Gehdrschutz in der Umgebung des Ventilators tragen.

» Gesetzliche Larmschutzbestimmungen erfullen. Bei Aufstellung des Ventila-
tors im Freien, die Grenzwerte bezlglich umweltbelastender Gerauschemis-
sionen einhalten.

Gefahrdungen durch Férdermedien

AWARNUNG Verletzungsgefahr durch Austreten oder Nachstrémen ei-
nes gesundheitsschadlichen Fordermediums
Augenreizungen, Husten, Atemnot, Verbrennungs- und Erstickungsgefahr.
Abklaren, welches Fordermedium vorhanden ist.
Sicherheitsdatenblatt/-blatter zum Férdermedium beachten.

Geeignete personliche Schutzausristung tragen.
Absperrklappe in Rohrleitung(en) schliessen.

Geschlossene Raume luften.

Bei Arbeiten in engen, geschlossenen Raumen, spezielle Sicherheitsvor-
kehrungen treffen:

- Erlaubnisschein anfordern.

- Aufsichtsfihrende Person informieren.

- Sicherungsposten bereitstellen.

- Arbeitsbereich freimessen.

VVVVYVYY

AWARNUNG Verletzungsgefahr durch aggressive, giftige Riickstéinde
und Ablagerungen
Veratzungen und Vergiftungen bei Bertihrung.
= Foérdermedium bildet gesundheitsch&digende Ablagerungen im Ventilator
und in den Rohrleitungen.
» Geeignete personliche Schutzausristung tragen.
» Sicherheitsdatenblatt zum Férdermedium beachten.
» Auslaufendes Kondensat neutralisieren, umgehend aufwischen und nach
den lokal geltenden Bestimmungen entsorgen.

Gefahrdungen durch mangelnde Sicherheit

AWARNUNG Verletzungsgefahr bei fehlenden oder nicht funktionieren-
den Schutzeinrichtungen
= Schutzeinrichtungen am Ventilator: Revisionsschalter, Splitterschutz,
Schutzgitter bei frei ansaugender / ausblasender Aufstellung.
= Haube (Keilriemenschutz) bei Riemenantrieb.
» Schutzeinrichtungen regelmassig auf Funktion und Beschadigungen kon-
trollieren.
» Fehlende oder schadhafte Schutzeinrichtungen umgehend ersetzen.

20/84
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Verhalten bei einem Notfall
Ein Notfall entsteht durch Bersten oder Schmelzen von Kunststoffbauteilen wah-
rend dem Betrieb des Ventilators.
Maogliche Ursachen (durch nicht bestimmungsgemasser Verwendung):
* Mechanische Beschadigung des Laufrades durch Fremdko&rper oder unzu-
lassig hohe Drehzahl.
* Unzuléssige chemische oder thermische Einflisse (verglichen mit techni-
schem Datenblatt).
Méogliche Folgen:
» Mit hoher Wucht herausgeschleuderte Teile aus dem Ventilator.
» Bersten des Gehauses.
» Austretendes Férdermedium.
» Bildung heisser, korrosiver, giftiger oder feuergefahrlicher Dampfe.

AWARNUNG Verletzungsgefahr bei beschidigtem Ventilator

= Ventilator kann nach Abschalten noch langere Zeit nachlaufen.

= Kontaktgefahr mit gefahrlichen Teilen und Férdermedium bei beschadigtem
Gehause.

» Vorsicht bei Annadherung an den Ventilator.

» Sicherheitsdatenblatt zu Férdermedium konsultieren.

Wenn keine Notfallmassnahmen des Betreibers vorliegen, wie folgt vorgehen:
1. Ventilator mit Revisionsschalter allpolig spannungsfrei schalten.

2. Verletzte und geféhrdete Personen in Sicherheit bringen. Personen mit
Atembeschwerden sofort an die frische Luft bringen.

3. Erste Hilfe leisten.

4. Rettungs-/Einsatzkrafte alarmieren und tUber Gefahren durch Férdermedium
gemass Sicherheitsdatenblatt informieren.

5. Gefahrenstelle absichern.

6. Kleine Entstehungsbréande nur mit Feuerléschern bek&dmpfen, welche fur
elektrische Niederspannungsanlagen und das Férdermedium zugelassen
sind.

AWARNUNG Verbrennungsgefahr, Gefahr einer Rauchgasvergiftung
Verbrennungen, Schadigung der Atemwege.

= Die thermoplastischen Kunststoffe des Ventilators entwickeln bei der Ver-
brennung Rauchgase.

= Besteht das Ventilatorgehduse aus PVC, entstehen bei der Verbrennung
gesundheitsschadigende und atzende Rauchgase.

» Auf Sicherheitsabstand bei Léscharbeiten achten.

» Darauf achten, in welcher Richtung sich die Rauchgase ausbreiten.

AWARNUNG | Erstickungsgefahr durch CO,-Feuerléscher

= Es konnen hohe CO,-Konzentrationen in der Atemluft entstehen.

» Keine Loschversuche in engen, kleinen oder geschlossenen Raumen.
» Stattdessen Brand von aussen durch geéffnete Tire bekampfen.

» Brandraum erst nach grindlicher Liftung betreten.
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4 Aufbau und Funktion
4.1 Ubersicht

411 Ausfiihrung mit Riemenantrieb

1

2

A A
w N - O © 0 N O O b

=
SN

15

Manschette (2x): Verbindet Eintritts- (A) und Austrittsstutzen (B) span-
nungsfrei mit den Anschlussrohren.

Ansaugdeckblatt mit Runddichtung, demontierbar: Leitet das Forder-
medium durch den Eintrittsstutzen (A) in den Ventilator. Dient als War-
tungsoffnung.

Nabenkappe: Dichtet Spannadapter (5) und Motorwelle (C) gegen das
Férdermedium ab.

Laufrad: Vorwartsgekrimmte Schaufeln, ausgewuchtet.
Spannadapter: Fixiert das Laufrad (4) auf der Motorwelle (C).
Stander

Flanschlager

Elektromotor

Haube: Abdeckung fiir Riemenantrieb

Motorkonsole

Riemenantrieb bestehend aus Antriebsriemen, Riemenscheiben und
Spannbuchsen.

Verstellschraube: Zum Spannen / Einstellen des Antriebriemens.

Schwingungsdampfer: Absorbiert schadliche Vibrationen und dient zur
Befestigung des Ventilators.

Splitterschutz: Verhindert bei einem Laufradbruch das Herausschleu-
dern von Bruchsticken.

Gehause

Funktionsbeschreibung

Beim Radialventilator wird ein gasférmiges Medium durch den Eintrittsstutzen in
Richtung Motorachse angesaugt und vom rotierenden Laufrad radial umgelenkt.

22184
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Die vom Elektromotor zugeflihrte mechanische Energie bewirkt dabei eine
Druck- und Geschwindigkeitserh6hung im Fordermedium. Das spiralférmige Ge-
hause leitet das Férdermedium zum Austrittsstutzen.

Schilder und Warnsymbole am Ventilator mit Riemenantrieb

Riemenantrieb
e S
Ventiator i'ehe':ba ;zngs ‘ Motor Sachs’;he o s/;f
i s Max_ Drefizahi darf nis iiborschritten werden!
S etete amm Maximum rotation speed may not be exceeded!
Froauenz ot Vitesse maximale d utiiisation a ne dépasser!
bt k10 sie
@ cees
Abb. 3: Schilder und Warnsymbole am Ventilator
1 Drehrichtungspfeil* 4 Typenschild Ventilator
2 Warnschild ,automatischer Anlauf* 5 Schild Riemenantrieb
3 Warnschild ,maximale Drehzahl* 6 Typenschild Elektromotor

Der Betreiber ist daflir verantwortlich, dass diese Schilder am Ventilator
» sauber gehalten werden und nicht abgedeckt sind,
» bei Beschadigung oder Verlust ersetzt werden.
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4.3 Optionen und Zubehor
4.3.1 Schwingungsdampfer

Schwingungsdampfer (Rundpuffer) fiir Boden- und Wandmontage

» Erforderliches Zubehor.

» Zur Befestigung des Venti-
lators am Boden
= Kap. 6.6 [» 35] oder an
einer Wandkonsole Wand-
montage.

+ Dampft Vibrationen und ver-
hindert Betriebsstérungen.

* Ausgelegt fir zuldssige
Schwingungen am Ventila-
tor nach ISO 14694.

Abb. 4: Schwingungsdampfer fur Boden- und Wandmontage
4.3.2 Manschetten

* Erforderliches Zubehor.

» Zum flexiblen Anschluss der Eintritts- und Aus-
trittstutzen an glatte Rohrleitungen.

+ Manschetten verhindern die Ubertragung me-
chanischer Krafte auf das Ventilatorgehause.

» Befestigung mit Schlauchschellen.

» Ausfihrungen: Siehe Zubehor zu CMVeco 125 -
400 auf Hersteller-Webseite (www.colasit.com).

» Zulassiger Distanzbereich zwischen Ventilator-
stutzen und Rohrleitung => Kap. 6.8 [» 37].

Abb. 5: Einbaupositionen der Manschetten
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Manschetten mit Flansch

Abb. 6: Manschetten mit Flansch

Flanschanschlisse

Abb. 7: Flanschanschliisse

Kondensatstutzen

Erforderliches Zubehor bei Ventilator mit
Flanschanschliissen.

Zum flexiblen Anschluss der Eintritts- und Aus-
trittstutzen an Rohrleitungen mit Flanschan-
schlissen.

Ausfliihrungen: Siehe Zubehor zu CMVeco 125 -
400 auf Hersteller-Webseite (www.colasit.com).

Wahlbare Option.

Eintritts- und Austrittsstutzen mit Flanschan-
schluss.

Ausfliihrungen: Siehe Zubehor zu CMVeco 125 -
400 auf Hersteller-Webseite (www.colasit.com).

Manschetten mit Flansch erforderlich
= Kap. 4.3.3 [» 25].

» Wabhlbare Option.
e Zum Ablassen von Kondensat.
* Ausflhrungen:

« K*flr manuelles Entleeren
mit Verschlussdeckel.

e, V*fir Anschluss an Siphon.
Geeignet fiir Muffenschweis-
sen.

» Fur Hinweise zur nachtraglichen
Montage sowie Dimensionierung
des Siphons = Kap. 6.9 [» 39].

Abb. 8: Kondensatstutzen am Kondensatablauf
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4.3.6

437

4.3.8

Revisionsschalter

Abb. 9: Revisionsschalter

Frequenzumrichter (FU)

Erforderliches Zubehor.

Zum allpolig spannungsfrei Schalten des Venti-
lators vor Wartungs- und Reparaturarbeiten.

In der AUS-Stellung mit einem kundenseitigen
Vorhangeschloss absperrbar.

Hinweis: Der Revisionsschalter wird auch als
Wartungsschalter bezeichnet.

Wahlbares Zubehor.
Zur Drehzahlregelung des Ventilators.
FU-Einbaumdéglichkeiten => Kap. 7.3.1 [» 43].

EMV-gerechte Verkabelung
= Kap. 7.3.3 [» 45].

FU-Parametrierung => Kap. 7.3 [» 43].

Abb. 10: Frequenzumrichter (Beispiel)

Potentiometer zur Drehzahleinstellung

Wahlbares Zubehor.

Zum Einstellen der Solldrehzahl am Frequen-
zumrichter (FU) nach technischem Datenblatt.

FU-Parametrierung = Kap. 7.3 [» 43].

Abb. 11: Potentiometer zur Drehzahleinstellung (Symbolbild)

26/84
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4.3.9 Wandkonsole

+ Erforderliches Zubehor bei Wandbefesti-
gung.

» Ausfiihrungen: Siehe Zubehor zu CMVeco 125 -
400 auf Hersteller-Webseite (www.colasit.com).

« FUr Montagehinweise => Kap. 6.7 [» 36].

Abb. 12: Wandkonsole
4.3.10 Schutzgitter

» Erforderliches Zubehor bei frei ansaugender
und/oder ausblasender Aufstellung, als Ein-
greif- und Sicherheitsschutz.

+ Ist am frei ansaugenden Eintritts- und/oder am
frei ausblasenden Austrittsstutzen dauerhaft be-
festigt (verschweisst).

» Eingreifschutz sowie Schutz vor eindringenden
Schmutz und Fremdkdrpern (Schutzart I1P20).

o e v\ (] Schutzgitter sind zum Anschluss
an ein Rohrleitungssystem nicht geeignet (hoher
Druckverlust).

Abb. 13: Schutzgitter
4.3.11 V-Ring Nabendichtung

* Wabhlbare Option.

* Verwendung bei giftigen, aggres-
siven Fordermedien, wenn der
Ventilator im Uberdruck betrieben
wird.

* Verschleissteil

» FUr Montagehinweise
= Kap. 11.9 > 71].

Abb. 14: V-Ring Nabendichtung
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4.3.12  Filzring Nabendichtung

» Wahlbare Option.

* Verwendung bei giftigen, aggressiven Forder-
medien, wenn der Ventilator im Uberdruck be-
trieben wird.

* Verschleisstell
* Fir Montagehinweise => Kap. 11.10 [» 72].

Abb. 15: Filzring Nabendichtung
4.3.13 Laufrad Ruckenschaufeln

* Wahlbare Option.

¢ Einsatz in Kombination mit Naben-
dichtung und/oder hoher Luft-
feuchtigkeit.

« Die Rlickenschaufeln werden vor
dem Wuchten auf das Laufrad auf-
geschweisst.

Abb. 16: Laufrad Riickenschaufeln
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Transport

Sicherheitshinweise

Diese Sicherheitshinweise warnen vor Gefahren, die beim Transport des Venti-
lators auftreten kdnnen.

AWARNUNG Lebensgefahr bei Aufenthalt unter schwebenden Lasten
Verletzungen durch herabfallende oder ausschwenkende Lasten.

» Gefahrenbereich unter schwebender Last absperren.

» Niemals unter oder in den Schwenkbereich schwebender Lasten treten.

» Ausreichenden Sicherheitsabstand zu schwebenden Lasten einhalten.

» Schwebende Lasten nicht unbeaufsichtigt lassen.

AWARNUNG Verletzungsgefahr durch herabfallende oder umkippende
Verpackungsstiicke
Verletzungen durch Prellungen und Quetschungen.

SICHERHEITSINSTRUKTIONEN

» Personliche Schutzausristung tragen.

» Nur unbeschadigte, zugelassene und mit ausreichender Tragfahigkeit ver-
sehene Hebezeuge, Lastaufnahme- und Anschlagmittel verwenden.

» Alle vorhandenen Anschlagpunkte benutzen und Schwerpunktlage beach-
ten = Kap. 5.5.1 [ 30]. Ausnahme: Die Ringschraube am Elektromotor
ist kein Anschlagpunkt fiir den Transport.

» Anschlagmittel nicht an scharfe Kanten oder Ecken anlegen, nicht knoten
oder verdrehen.

» Der Transportweg muss hindernisfrei und nach den értlichen Vorschriften
abgesichert sein.

(e 11\ [} Beschadigungsgefahr durch unsachgeméassen Transport

Beschadigungen am Ventilator und sonstige Sachschaden.
= Ein Packstlck mit aussermittigem Schwerpunkt kann beim Anheben kippen,
ausschwenken oder herunterfallen.
» Vorhandene Anschlagpunkte benutzen.
» Zusatzliche Transporthilfsmittel zur Transportsicherung verwenden.
» Packstlick vorsichtig anheben.
» Wipp- und Schaukelbewegungen beim Transport vermeiden.

Eingangskontrolle
Den angelieferten Ventilator:
» Anhand der Lieferpapiere auf Vollstandigkeit prifen.
» Auf mogliche Transportschaden kontrollieren.
Bei einem festgestellten Transportschaden:
1. Lieferung nicht oder nur unter Vorbehalt entgegennehmen.
2. Transportschaden protokollieren (Fotos).

3. Schadensumfang auf den Transportunterlagen oder auf dem Lieferschein
der Transportfirma vermerken.

4. Reklamation umgehend einleiten.
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5.3

5.4

5.5

5.5.1

Schadenersatzanspriiche kdnnen nur innerhalb der Reklamationsfrist gemass
den glltigen Allgemeinen Geschéaftsbedingungen (AGB) geltend gemacht wer-
den. Die Verpackung flr einen méglichen Rickversand aufbewahren.

5. Ventilator erst nach Abwicklung der Reklamation und allfalligen Reparatu-
ren montieren und in Betrieb nehmen.

Verpackung

Die Verpackung und vorhandene Transportsicherungen schiitzen den Ventilator
vor Transportschaden und Umwelteinfliissen.

Die Verpackung nicht beschadigen und erst kurz vor der Montage entfernen.

Entsorgungshinweis

Die Transportverpackung ist als Einwegverpackung konzipiert und nach Ge-
brauch gemass den ortlich geltenden Entsorgungsvorschriften zu entsorgen.

Zwischenlagerung
Den Ventilator in der Originalverpackung wie folgt lagern:
+ Uberdachter, trockener und staubfreier Ort.
» Vor Sonne, Witterungseinflissen und Kondenswasser schiitzen.
» Lagertemperatur +10 °C bis +50 °C bei max. 50 % Luftfeuchtigkeit.

Massnahmen bei langerer Zwischenlagerung

Nach einer Lagerzeit von jeweils 3 Monaten das Laufrad einige Umdrehungen
bewegen, um Lagerschaden zu verhindern.

Transport zum Einbauort
Fir den Transport geeignete Hebezeuge und Lastaufnahmemittel bereitstellen.

Transport mit Kran
Packstiick mit Ringschrauben transportieren

» Kranhaken mittig Uber Packsttick positionieren.

» Anschlagmittel an allen Ringschrauben der Verpackung
befestigen. AAWARNUNG Ventilator nicht an der Ring-
schraube des Elektromotors anheben.

 Prifen: Anschlagmittel sind nicht verdreht. Anschlaglan-
gen und -winkel liegen im zulassigen Bereich.

» Packstlck leicht anheben und prifen, ob es waagrecht
hangt.

Abb. 17: Packstiick mit Ringschrauben

» Ein schief hangendes Packstlick ablassen und neu anschlagen: Anschlag-
mittel an einer Seite entsprechend verkiirzen oder verlangern, bis alle
Strange gleichmassig tragen.

30/84
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Packstiick auf Palette transportieren

» Palette kontrollieren: Eine beschadigte oder morsche
Palette darf nicht mit dem Kran transportiert werden.

» Palette vorzugsweise mit Krangabel oder Palettenhe-
ber transportieren.

* Ansonsten Anschlagmittel verrutschsicher an der Pa-
lette anschlagen.

* Weiteres Vorgehen wie beim Transport mit Ring-
schrauben.

Abb. 18: Packstiick auf Transportpalette

Ventilator mit Anschlagkette transportieren
Zum Transport eines unverpackten Ventilators eine zwei-
strangige Anschlagkette verwenden.
* Anschlagkette wie dargestellt in die beiden grossen
Offnungen im Stander einhangen.
AWARNUNG Ventilator nicht an der Ringschraube
des Elektromotors anheben.

* Weiteres Vorgehen wie beim Transport mit Ring-
schrauben.

Abb. 19: Ventilator mit Anschlagkette
Transport mit Hubwagen oder Gabelstapler

Ein Packstlck auf einer Palette kann mit einem Hub-
wagen oder Gabelstapler unter folgenden Bedingun-
/ gen transportiert werden:

* Gabelzinken wie abgebildet unter die Palette
einfahren, sodass sie auf der Gegenseite her-

/// \\ ausragen.

Abb. 20: Packstlick auf Transportpalette
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6
6.1

A\

Mechanische Installation

Sicherheitshinweise

Diese Sicherheitshinweise warnen vor Gefahren, die bei der Montage des Venti-
lators auftreten kdnnen.

AWARNUNG Verletzungsgefahr durch ungesicherten Arbeitsbereich
Verletzungen durch Absturz, Anstossen, herabfallende Gegenstande.

= Der Einbauort des Ventilators kann unzuganglich sein oder sich in gefahrli-
cher Héhe befinden.

» Sichere Zugangsmaoglichkeit zum Einbauort schaffen (z. B. Laufsteg mit Ge-
lander, Podest).

» Arbeitsbereich durch Abschrankungen, Fangnetze etc. geeignet absichern.

» Arbeitsbereich gegen unbefugten Zutritt sichern.

AWARNUNG Verletzungsgefahr durch unsachgemisse Montage
Verletzungen durch Einklemmen und Quetschen von Kérperteilen.

» Durch Statiker oder Bauingenieur abzuklaren und festzulegen:
- Fundament - Ausfiihrung und Belastbarkeit.
- Befestigungselemente fur Wandkonsole, Deckenmontage.

» Ventilator durch geeignete Massnahmen gegen Umkippen sichern.

» Alle Stltzen, Halterungen etc. erst nach Abschluss der Montagearbeiten
entfernen.

AWARNUNG Verletzungsgefahr durch Austreten oder Nachstrémen ei-
nes gesundheitsschadlichen Fordermediums
Augenreizungen, Husten, Atemnot, Verbrennungs- und Erstickungsgefahr.
» Schutzausristung tragen.
» Absperrklappen zum Eintritts- und Austrittsstutzen des Ventilators schlies-
sen, bis alle Installationsarbeiten durchgefuhrt sind.
» Bei Inspektionséffnungen und Kontrollen des Rohrleitungssystems auf aus-
stromendes Férdermedium sowie auf Ablagerungen und Kondensat achten.

Anforderungen an den Einbauort (nur fur KA)
.09 1Y\ [} Beschadigungsgefahr bei unsachgemésser Aussenmontage

Sachschaden und Produktionsausfalle.
» Podest bei schlecht entwassertem Aufstellort vorsehen.
Fundament oder Montageflache miissen folgende Anforderungen erfillen:
» Vibrationsfest
» Ebene Oberflache
» Geeignet zur Aufnahme der statischen und dynamischen Last.

» Zur Bemessung der Befestigungsmittel ist das vierfache Gewicht des
Ventilators anzunehmen.

32/84
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* Einen ausreichenden Frei-
raum um den Ventilator vor-
sehen fur

» Wartungs- und Repara-
turarbeiten,

* Motorkihlung.

$0909,9,9,0,0.0.0.0.0.0.0.0.0.000000 0000000000000

e tataete e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e

Abb. 21: Platzbedarf fiir Arbeitsbereich fiir Ventilator mit Riemenantrieb

o Dimensionierungshinweis

Der bauseitige Mindestabstand zur Haube des Riemenantriebes muss grésser
sein als ein Viertel des Durchmessers (Y) der Lufterhaube des Elektromotors.

6.3 Riemenantrieb - korrekte Montage prufen

Beschéadigungsgefahr bei unsachgemasser Montage
Eine korrekte Riemenspannung ist Voraussetzung flr die einwandfreie Leis-
tungslibertragung und zum Erreichen der Ublichen Riemenlebensdauer.
= Eine falsche Riemenspannung fiihrt zu einer Funktionsbeeintrachtigung des
Ventilators und zum friihzeitigen Ausfall des Riemens.
= Ein Uberspannter Antriebsriemen hat oft auch Lagerdefekte am Elektromo-
tor zur Folge.
» Der Antriebsriemen muss den Angaben auf dem Riemenschild entspre-
chen.
» Der Riemenantrieb muss immer mit der mitgelieferten Haube vor Zugriff ge-
schitzt werden.

Die Einstellwerte fiir den Riemenantrieb sind
» auf dem Riemenschild angegeben,

» abhéangig vom Riementyp und je nach geliefertem Ventilator unterschied-
lich.
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Vorgehensweise:
1. Haube demontieren.

2. Riemenspannung des An-
triebsriemens Uberpriifen.
Einstellwerte siehe Riemen-
schild => Kap. 4.2 [» 23].

3. Antriebsriemen wenn nétig
nachspannen
= Kap. 11.12 [» 74].

4. Haube wieder montieren.

Abb. 22: Riemenantrieb kontrollieren
6.4 Splitterschutz - korrekte Montage prufen

Korrekte Montage des Splitter-
schutzes prifen:

* Nut im Splitterschutz liegt
umlaufend auf Schweiss-
rand (1) am Gehause.

* Gummizug liegt in Kerbe (2)
am Schweissrand.

* Karabinerhaken sind in
Osen eingehangt.

Abb. 23: Korrekte Montage des Splitterschutzes
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6.5 Schwingungsdampfer montieren (nur fur KA)

AWARNUNG Verletzungsgefahr durch herabfallenden oder umstiirzen-
den Ventilator
Verletzungen durch Einklemmen und Quetschen von Kérperteilen.

= Unterdimensionierte Schwingungsdampfer kdnnen abreissen.

= Ein Ventilator mit Riemenantrieb ist fir die Deckenmontage nicht geeignet.

A » Mitgelieferte Schwingungsdampfer verwenden.
» Fremdbeschaffte Schwingungsdampfer missen gleichwertig sein.
» Schwingungsdampfer bei Wartungsarbeiten nur durch identische Bauteile
ersetzen.

Beschéadigungsgefahr durch Vibrationen
Sachschaden und Produktionsausfalle, verringerte Lebensdauer.
= Fehlende oder falsch dimensionierte Schwingungsdampfer fihren zu Scha-
den an Motor, Laufrad und Aufstellungsort.
» Ventilator immer mit geeigneten Schwingungsdampfern montieren.

* Geeignete Schwingungsdampfer an den Montagel6chern des Standers
montieren.

» Schwingungsdampfer nach folgenden Tabellen in Abh&ngigkeit von Einbau-
lage und Baugrdsse bzw. Gesamtgewicht des Ventilators auswahlen
= Kap. 4.3.1 [» 24].

Geeignete Schwingungsdampfer (Rundpuffer) fiir Boden-/Wandmontage

Ventilator / Typ Rundpuffer Anschluss- Tragkraft Shorehidrte Anzahl

Baugrosse fiir Boden- / gewinde [kg/Stk] [A] [Stk]
Wandmontage

CMVeco 125-200 Typ B @30 x 30 M8 x 20 50 68 4

CMVeco 250-400 Typ B @40 x 40 M8 x 23 88 68 4

6.6 Bodenmontage

Voraussetzungen:

» Anforderungen an Einbauort
= Kap. 6.2 [» 32].

* Rundpuffer und Befesti-
gungselemente vorhanden.

Abb. 24: Befestigungsvorschlag fur Bodenmontage
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1. Lochbild des Ventilator-Standers auf Fundament tUbertragen.
0 Lochbild-Vermassung gemass technischem Datenblatt.

2. Verankerungselemente (Dubel) gemass Lieferantenangaben montieren.
3. Rundpuffer an Verankerungselementen befestigen.
4. Ventilator auf Rundpuffer setzen und festschrauben.

6.7 Wandmontage (nur fur KA)

Verletzungsgefahr durch herabstiirzenden Ventilator
Verletzungen durch Einklemmen und Quetschen von Kérperteilen.
@?@ = Ventilator-Stander niemals vertikal an der Wand montieren!
/2 » Ventilator nur mit Wandkonsole montieren => Kap. 4.3.9 [» 27].
» Alle Schraubverbindungen fest verschrauben und sichern.

Voraussetzungen:

» Anforderungen an Einbauort
= Kap. 6.2 [» 32].

» Wandkonsole muss fur das
vierfache Ventilatorgewicht
ausgelegt sein.

+ Befestigungselemente vor-
handen.

Abb. 25: Befestigungsvorschlag fur Wandmontage

1. Lochbild von Wandkonsole mit Stiitzstreben auf Wand Ubertragen.
2. Verankerungselemente (Diibel) gemass Lieferantenangaben montieren.

3. Wandkonsole mit Stutzstreben (mit 45° Abspannwinkel) an Wand befesti-
gen.

4. Schwingungsdampfer auf Wandkonsole vormontieren.

5. Ventilator auf Schwingungsdampfer setzen und nach Mass ,H® der folgen-
der Tabelle ausrichten und festschrauben.
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}

1

Abb. 26: Montageposition auf Wandkonsole

Baureihe
CMVeco 125

CMVeco 160

CMVeco 200

CMVeco 250

CMVeco 315

CMVeco 400

6.8 Ventilator an Rohrleitungen anschliessen

1
500
440
500
530
750
630
750
700
1000
810
1000
900

2
500
180
500
180
750
290
750
290
750
280

1000
400

3
500
310
500
330
750
470
750
490
1000
640
1000
670

4
500
270
500
290
500
290
750
420
750
450
1000
560

450
1000
580
1000
580

6
500
290
500
300
750
440
750
450
1000
600
1000
610

(e 1Y)\ [} Beschadigungsgefahr durch Verformung des Ventilatorge-

hauses

Das Laufrad streift am Gehause oder Ansaugdeckblatt.

= Direkt an Ventilatorstutzen befestigte Anschlussrohre tbertragen unzulassi-
@ ge Krafte auf das Ventilatorgehause z. B. durch Warmeausdehnung.

» Ventilatorstutzen nur mit Manschetten an Rohrleitungssystem anschliessen.

» Auf korrekte Montage der Manschetten achten.

Betriebsanleitung CMVeco 125-400 | Version 1.0-de
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/.\e:11') [} Beschadigungsgefahr durch Querkrafte
Rissbildung an der Manschette.

= Manschetten kénnen einen seitlichen/radialen Rohrversatz nur bedingt
kompensieren.
» Anschlussrohre genau ausrichten.

» Anschlussrohre durch Halterungen zusatzlich fixieren.

Fir Wartungs- und Reparaturarbeiten am Laufrad, ein abnehmbares Rohrstiick
(1, siehe Abbildung) am Eintrittsstutzen vorsehen. Die Lange des Rohrstiickes
muss mindestens dem Durchmesser des Eintrittsstutzens bzw. der Ventilator-
Baugrésse entsprechen.

Vorabkontrollen:
» Laufrad von Hand drehen und auf Leichtgangigkeit prifen.
» Ein streifendes Laufrad neu einstellen = Kap. 11.8 [ 69].

» Ventilator und Rohrleitungssystem auf liegengebliebenes Werkzeug, Monta-
gerlckstande oder Fremdkorper kontrollieren.

| Vorgehensweise:

1. Manschette
= Kap. 4.3.2 [» 24] zusam-
men mit Schlauchschellen
Uber Rohrende schieben.

2. Rohrleitung montieren und
auf Ventilatorstutzen aus-
richten.

3. Zulassige Distanz einhalten
(siehe Detailansicht).

4. Manschette gleichmassig
Uber Rohrende und Ventila-
torstutzen schieben und mit
Schlauchschellen fixieren.

5. Manschette auf elastische,
spannungsfreie Montage
Uberprifen.

Abb. 27: Distanzbereich der Rohranschliisse

Flansch = Kap. 4.3.3 [» 25] erhaltlich (Einsatz in der Umgebung von Zone 2,

o Alternativ sind auch Wellflex-Manschetten oder Manschetten mit beidseitigem
wenn sich die Verrohrung noch in der Explosionsschutzzone befindet).
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6.9 Kondensatablauf an Siphon anschliessen
(e 1Y (] Umweltschaden durch giftiges Kondensat

» Wenn moglich, Kondensat nach dem Siphon zurtlick in den Prozess leiten.
» Kondensat in Sammelbehalter auffangen und vorschriftsgemass entsorgen.

[
Abb. 28: Korrekte Position des Kondensatstutzens

Der Kondensatstutzen muss an der aktuellen Montageposition immer an der
tiefsten Stelle des Ventilatorgehauses liegen.

Bei nachtréglicher Montage muss in den Splitterschutz eine Offnung fiir den
Kondensatstutzen geschnitten werden.

» Abflussrohr (Aussendurchmesser 20 mm) mit Kondensatstutzen (Typ V)
verschweissen => Kap. 4.3.5 [» 25].

» Abflussrohr an Siphon anschliessen.
6.9.1 Berechnung und Ausfiihrung des Siphons
Erforderliche Siphon- und Einbauhohe

Abb. 29: Siphon- und Einbauhdhe
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6.10

Berechnungsformel mit Legende:
Sl-Masseinheiten: h = min. Siphonhohe [mm]
h = psltgt +15 P..t = Statischer Druck Ventilator [Pa]

H = Einbauhéh
H:2'h:2'p51%+30 inbauhohe [mm]

Siphonhéhe h [mm]:
Mindestens 1/10 des maximalen, statischen Ventilator-Drucks pg [Pa].

Hoéhenunterschied zwischen Kondensatstutzen und Siphoniiberlauf:
Wird die Siphonhdhe ,h* nicht eingehalten, l1auft das Kondensat nicht ab und ge-
langt in den Ventilator.

Bei Planung und Montage des Siphons auf eine minimale Einbauhdhe von 2 x H
achten.

Hinweise zur Ausfiihrung des Siphons

» Bei Unterdruckbetrieb des Ventilators: Ist der Siphon unzureichend dimen-
sioniert oder nicht mit Wasser gefiillt, besteht die Gefahr, dass Falschluft
angesaugt wird.

* Funktion des Siphons sicherstellen: Vor Inbetriebnahme oder nach lange-
rem Stillstand unbedingt mit Wasser auffillen.

» Bei Aussenmontage: Kondensatablauf und Siphon frostsicher ausfihren.
» Bei Platzproblemen (Siphonhdhe): Siphon in einer Bodendffnung montieren.

Abschlusskontrolle

» Alle Schraubverbindungen am Ventilator und alle Befestigungselemente fur
Fundament bzw. Montageflache auf festen Sitz prifen.

» Splitterschutz kontrollieren => Kap. 6.4 [» 34].

* Wenn im Rohrsystem vorhanden:
» Absperrklappen am Eintritts- und Austrittsstutzen sind geschlossen.
* Inspektionsoffnungen sind geschlossen.

40/ 84
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Elektrische Installation

Sicherheitshinweise

Diese Sicherheitshinweise warnen vor Gefahren, die bei der elektrischen Instal-
lation des Ventilators auftreten kdnnen.

Verletzungsgefahr durch elektrische Energie
Akute Lebensgefahr durch Atem- und Kreislaufstillstand.
= Fehler- oder mangelhafte Ausfiihrung des elektrischen Anschlusses, der
Verdrahtung und Kabelfihrung sowie der elektrischen Schutzeinrichtungen
des Ventilators.
» Nur qualifizierte und dafiir autorisierte Elektrofachkrafte durfen die elektri-
sche Installation durchfiihren und den Ventilator ans Netz anschliessen.
» Elektrische Installation nach Vorgaben der Norm EN 60204-1, den techni-
schen Anschlussbedingungen und einschlagigen Vorschriften ausfiihren.

AWARNUNG  Stolper- und Sturzgefahr durch am Boden verlegte Kabel
Prellungen und sonstige Verletzungen.
» Am Boden verlegtes Motoranschlusskabel mit einer Abdeckung schiitzen
und fachgerecht verlegen.
» Stolperstellen mit Bodenmarkierungen kennzeichnen.

AWARNUNG  Stromschlaggefahr durch elektrostatische Aufladung
Folgeverletzungen durch Schreckreaktionen.
= Vorsorglich Schutzmassnahmen gegen elektrostatische Aufladung beim Be-
trieb des Ventilators treffen.
» Stander des Ventilators erden.
» Bei Aussenmontage, den Stander des Ventilators an die Blitzschutzanlage
anschliessen.

AVORSICHT Elektrische Gefihrdungen bei falscher Auslegung / Unter-
dimensionierung von Elektromotor und Schutzeinrichtungen.
Betrieb ausserhalb des spezifizierten Kennlinienfeldes.
» Die Einsatzgrenze des Elektromotors muss grésser oder zumindest gleich
der Einsatzgrenze des Ventilators sein.
» Elektrische Schutzeinrichtungen auf Elektromotor und Anschlussleitung ab-
stimmen.
» Betrieb nur im spezifizierten Kennlinienfeld (Volumenstrom und Druckdiffe-
renz) laut technischem Datenblatt.

Elektrische Schutzeinrichtungen

Revisionsschalter installieren

Falsche Verwendung des Revisionsschalters

Der Revisionsschalter ist als Schutzeinrichtung dafiir bestimmt, den Ventilator
bei Montage-, Wartungs- oder Reparaturarbeiten allpolig vom elektrischen Netz
zu trennen und nicht dazu, den Ventilator betriebsmassig ein- oder auszuschal-
ten.
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Der Revisionsschalter
« ist eine erforderliche Schutzeinrichtung,
* muss gut zuganglich in der Nahe des Ventilators installiert werden,
» dient dem Fachpersonal zur direkten Kontrolle und Unterbrechung der elek-
trischen Versorgung des Ventilators,
» muss deshalb als absperrbarer, allpoliger Trennschalter ausgefiihrt sein.

7.2.2 Motorschutzschalter installieren
Ein Elektromotor mit einer Nennleistung von tber 0,5 kW ist gegen Uperlastung
zu schitzen und mit einer dafiir geeigneten Motorschutzeinrichtung (Uberlast-
und Kurzschlussschutz) an das elektrische Netz anzuschliessen.

/X 1 (UN[e) Uberhitzungsgefahr des Elektromotors

Motorschaden )
Der Motorschutzschalter schiitzt den Elektromotor nicht zuverlassig vor Uberhit-

zung, besonders bei ungenigender Motorkihlung wegen niedriger Drehzahl,
defektem Lufterrad oder verstopftem Liftungsgitter.
» Der Einbau eines Motorschutzschalters liegt im Verantwortungsbereich des

Betreibers.
» Motorschutzschalter auf Motor-Nennstrom nach Typenschild einstellen.

Bei Verwendung eines Frequenzumrichters (FU) abklaren, ob integrierte Motor-
schutzfunktionen einen Ventilatorbetrieb ohne zusatzlichen Motorschutzschalter
ermoglichen.

Der FU ist durch Fachpersonal mit den Motordaten zu parametrieren.

7.2.3 Anlaufstrombegrenzung

(e 1Y)\ [c] Starke mechanische Belastung des Ventilators.
Thermische und elektrodynamische Belastung der Motorwicklungen.

Verringerte Lebensdauer des Ventilators.
Stérung benachbarter elektrischer Gerate wie z. B. Steuerungen.
= Beim Einschalten und Hochlaufen grésserer Ventilatoren unter voller Netz-
spannung entsteht ein hoher Einschaltstrom.
@ = Beim Direktanlauf des Ventilators kommt es zu Drehmomentiiberhéhungen,
welche Laufrad und Motorlager stark belasten und beschadigen kénnen.
» Der Hersteller empfiehlt die Verwendung einer Anlaufstrombegrenzung be-
reits ab 3 kW Motorleistung (z. B. Stern-Dreieck-Anlaufschaltung, Softstar-
ter oder Sanftanlauf mit Frequenzumrichter (FU)).

Spétestens bei Ventilatoren mit einer Motorleistungen tber 4 kW ist der Anlauf-
strom durch eines der aufgeflhrten Verfahren oder Gerate zu begrenzen:

» Stern-Dreieck-Anlauf
» Sanftanlaufgerat/Softstarter
» FU mit Strombegrenzung und Anlaufcharakteristik.

Die nationalen Bestimmungen und Grenzwerte des Netzbetreibers fiir den Di-
rektanlauf von Drehstrommotoren beachten.
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Hinweise bei Verwendung eines Frequenzumrichters (FU)

Verletzungsgefahr durch berstendes Laufrad
Schwerste Verletzungen durch herauskatapultierte Trimmerteile.
= Uberschreitung der maximalen Drehzahl nach einem Defekt oder fehlerhaf-
ten Betriebszustand des Frequenzumrichters.
Am Ventilator muss der Splitterschutz montiert sein = Kap. 6.4 [ 34].
Der Hersteller empfiehlt einen Frequenzumrichter mit integrierter Sicher-
heitsfunktion ,SLS".
» Oder Ubergeordnete Antriebssteuerung mit Sicherheits-Teilfunktion ,SLS*
realisieren.

>
>

Die Sicherheitsfunktion ,SLS* (Safely Limited Speed / sicher begrenzte Dreh-
zahl) verhindert, dass der Elektromotor einen vorgegebenen Drehzahlgrenzwert
Uberschreitet.

AWARNUNG Verletzungsgefahr durch hohe Beriihrungsspannung
Verletzungen durch elektrischen Schlag.
= Werden lange Kabelschirme nicht aufgelegt/geerdet, kdnnen im Betrieb ho-
he Beruihrungsspannungen auftreten.
» Kabelschirme von Motoranschlusskabel und Signalleitungen auf ein ge-
meinsames Bezugspotential legen.
» Schutzleiteranschlusse nicht fir Schirmungszwecke verwenden.

AWARNUNG Verletzungsgefahr durch gefihrliche Restspannung
Verletzungen durch elektrischen Schlag.

= Nach dem Abschalten des Ventilators steht der Frequenzumrichter noch
weiter unter gefahrlicher Restspannung.

» Die Bedienungsanleitung des Frequenzumrichters gibt Auskunft Gber die
einzuhaltende Wartezeit, bis diese Restspannung auf einen ungefahrlichen
Wert abgesunken ist.

» Vor Arbeitsbeginn an der elektrischen Installation immer Gberprifen, ob der
Frequenzumrichter spannungsfrei ist.

Montagemadglichkeiten des Frequenzumrichters (FU)

Fir Radialventilatoren des Typs CMVeco 125-400 sind verschiedene Ausflh-
rungen von Elektromotoren (IM, PM, EC) als Antrieb wahlbar:

* IM ... Standard-Asynchronmotor/Drehstrommotor
* PM ... Permanentmagnetmotor
« EC ... Birstenloser Gleichstrommotor
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Anschlussvarianten

Je nach Ausfiihrung lasst sich ein Elektromotor entweder direkt (1) an das elek-
trische Netz anschliessen oder kann/muss mit einem FU betrieben werden.

o Bei einphasiger Einspeisung (230 V) entfallen L2 und L3.

Der FU ist entweder
» direkt am Elektromotor angebaut (2, Bestellvariante),
» am Stander des Ventilators montiert (3, Bestellvariante)
» oder separat installiert (4, Kundenldsung).

e 1Y\ [} Beschadigungsgefahr des Frequenzumrichters

Bei Anschlussvariante 4 den Revisionsschalter nicht bei laufendem Elektromo-
tor betatigen.
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Frequenzumrichter (FU) parametrieren

Beschadigungsgefahr durch fehlerhafte Parametrierung
Unvorhersehbare Reaktionen des Ventilators mit Folgeschaden.
» Parametrierung sorgfaltig nach FU-Betriebsanleitung durchfiihren. Das Per-
sonal muss mit dem FU vertraut sein; allenfalls den Lieferanten beiziehen.
» Zur Grundeinstellung die Motordaten nach Typenschild des Elektromotors
eingeben.
» Maximalfrequenz/Drehzahlgrenzwert nach Ventilator-Typenschild oder tech-
nischem Datenblatt eingeben.
» Beschleunigungs- und Bremszeit unter Berticksichtigung der folgenden Ta-
belle eingeben.
» Eingestellte Parameter protokollieren.

Um den Ventilator nicht mechanisch zu Uberlasten, sind diese minimal zulassi-
gen Beschleunigungs- und Bremszeiten einzuhalten:

Elektromotor Nennleistung [kW] Beschleunigungs-/Bremszeit [s]
<15 min. 15
>15 min. 30

Um FU-Fehlermeldungen zu vermeiden, kann eine langere Beschleunigungs-/
Bremszeit notwendig sein.

Parametrierung fiir PM-Motoren

Die Parametrierung fuir PM-Motoren unterscheidet sich wesentlich von Dreh-
strommotoren. Die FU- und Motor-Hersteller bieten daflir Unterstitzung an.

Elektromotor an Frequenzumrichter (FU) anschliessen

FU
L1 U [ [\
— L2 Vv | \‘. [ \‘. /
—13 W Ly ( .
\ \ ~
PE PE N , \

Abb. 30: Anschlussprinzip fir kurzes Motorkabel (FU nahe am Ventilator)

EMV-gerechter Anschluss bei FU-Betrieb

Die EMV-Anleitung des Ventilator-Herstellers sowie die Betriebsanleitung des
FU-Herstellers beachten.

Speziell die maximal zulassige Lange des Motoranschlusskabels zwischen FU
und Elektromotor sowie das entsprechende Erdungskonzept.
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7.4

1. Wenn moglich, Kabelschirm des Motoranschlusskabels direkt am FU-Aus-
gang mit einer Erdungsschelle auflegen.

2. Revisionsschalter in EMV-Ausflihrung und/oder ATEX-Ausfiihrung nach
Vorgaben dieser Betriebsanleitung installieren.

[/ w/a

NN RERE \ ‘ -
: EMV-Kabelverschraubung

=\ LA AAAIIT |

Abb. 3
3. Motoranschlusskabel mit einer EMV-Kabelverschraubung am Motor-Klem-
menkasten befestigen.

» Kabelende entsprechend abisolieren, damit der Kabelschirm kontaktiert
werden kann.

4. Motoranschlusskabel an Elektromotor anschliessen => Kap. 7.4 [» 46].

Elektromotor anschliessen

Dieses Kapitel beschreibt den Direktanschluss eines Drehstrommotors (IM) an
das elektrische Netz (Anschlussmdglichkeit Nr. 1 in Ubersicht

= Kap. 7.3.1 [» 43)).

Fir Hinweise zum Anschluss an einen Frequenzumrichter => Kap. 7.3.3 [ 45].
Motoranschlusskabel dimensionieren und verlegen

Den Leitungsquerschnitt des Motoranschlusskabels ausreichend dimensionie-
ren unter Berlcksichtigung von:

» Geltenden Normen und Bestimmungen
» Kabellange

* Bemessungsstrom

* Umgebungsbedingungen

* Verlegeart

Zur Dimensionierung des Anschlusskabels, die Tabellen zur Strombelastbarkeit
des Kabelherstellers zu Rate ziehen oder einen Dimensionierungsvorschlag di-
rekt vom Kabelhersteller anfordern.

Bei der Kabelverlegung grundséatzlich folgende Punkte beachten:

« Kabelschaden durch Einklemmen, Abknicken, Ziehen etc. wahrend der In-
stallation vermeiden.

46/ 84
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* Anschlusskabel im Gebdude mit Schellen oder Montagebiigeln fest verle-
gen und mit Kabelschutzrohren vor Beschadigungen schiitzen.

» Zum Schutz vor Vibrationen, das Anschlusskabel flexibel und beweglich
zwischen Ventilator und Kabelbefestigung am Einbauort verlegen.

Kabelanschluss durchfiihren

. Vor Arbeitsbeginn auf Spannungsfreiheit prufen.
» Anschlusskabel an Motorschutzschalter/Sicherungselemente und Revisi-
onsschalter anschliessen.
» Auf richtigen Anschluss der Phasenleiter achten.
» Alle Kabeleinfihrungen spritzwasserdicht verschliessen.

» Vorhandene Netzspannung und Netzfrequenz mit Angaben auf dem Motor-
typenschild vergleichen und Anschlussart des Elektromotors bestimmen
(Dreieck- oder Sternschaltung).

A Y

@ e © @

OEROEN O

kl | IJ&@@@J
L2 L3

L1

Abb. 32: Anschlussbelegung fiir Dreieck- und Sternschaltung

» Klemmenkasten am Elektromotor 6ffnen.
 Falls notwendig, die Briicken am Klemmbrett gemass Anschlussbelegung
umsetzen.

Die Anschlussbelegung befindet sich auch auf der Innenseite vom Deckel des
Klemmenkastens.

» Phasenleiter (L1, L2, L3) des Motoranschlusskabels in der richtigen Reihen-
folge an das Klemmobrett anschliessen.
* Isolierte Ringkabelschuhe fiir Phasenleiter verwenden.
» Schutzleiter (PE) mit Ringkabelschuh und gezahnter Kontaktscheibe am
Schutzleiteranschluss im Klemmenkasten befestigen.
» Kontrollieren:
» Kabelverschraubung am Klemmenkasten ist flir Durchmesser des An-
schlusskabels geeignet.
+ Alle nicht verwendeten Kabeleingange am Klemmenkasten sind mit
Blindstopfen wasserdicht verschlossen.
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« Dichtring und Dichtflache am Klemmenkasten sind sauber.
* Klemmenkasten schliessen.

7.5 Haube am Riemenantrieb montieren (nur fur KA)

Nach Abschluss der elektrischen Installationsarbeiten muss am Ventilator mit
Riemenantrieb die Haube angebracht werden.

Abb. 33: Haube montieren (KA)

* Haube wie dargestellt am Stander befestigen.

7.6 Abschlusskontrolle

* Netz- und Motoranschluss mit Angaben auf Motortypenschild verifizieren.

* Bemessung und Einstellung der elektrischen Schutzeinrichtungen (Siche-
rungen, Motorschutzschalter) kontrollieren.

» Installation von Motoranschlusskabel und Revisionsschalter kontrollieren.
* Netzspannung liegt dreiphasig am Eingang des Revisionsschalters an.

* Anschlisse von Schutzleiter (PE) und Erdung auf normgerechte Ausfiih-
rung und festen Sitz kontrollieren.

» Bei Verwendung eines Frequenzumrichters (FU):

» FU-Anschlussbelegung, Schirmanschluss und Kabelzugentlastung
Uberprifen.

* Wichtige FU-Parameter und Einstellungen Uberprtfen und protokollie-
ren: Maximale Ausgangsfrequenz, V/f-Kennlinie, Beschleunigungs- und
Bremszeit => Kap. 7.3 [» 43].

Falls zur Kontrolle und Inbetriebnahme benétigt, eine externe Bedieneinheit an
den FU anschliessen.
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Inbetriebnahme

Sicherheitshinweise

Diese Sicherheitshinweise warnen vor Gefahren, die bei der Inbetriebnahme
des Ventilators auftreten kénnen.

AWARNUNG Verletzungsgefahr bei Inbetriebnahme des Ventilators
Verletzungen durch elektrische, mechanische und chemische Gefahren.

» Installationsarbeiten am Ventilator und Abschlusskontrollen sind vollstandig
durchgefiihrt => Kap. 6 [» 32], = Kap. 7 [» 41].

» Erst- und Wiederinbetriebnahme nur durch autorisiertes Montagepersonal.
» Revisionsschalter mit einem personlichen Vorhangeschloss vor unbefugtem
Einschalten sichern, bis alle Kontrollen und Vorbereitungen durchgefiihrt

sind. Revisionsschalter mit Anhangeschild kennzeichnen.

» Bei frei ansaugender oder ausblasender Aufstellung des Ventilators:

Vor dem Einschalten sicherstellen, dass sich keine Person im Gefahrenbe-
reich des Eintritts- und/oder Austrittsstutzens aufhalt.

» Einen vereisten Ventilator nicht in Betrieb nehmen. Eisstlicke kdnnen sich
sonst I6sen und schwere Verletzungen und Sachschaden verursachen. Eis
vom Ventilator nicht gewaltsam oder mit chemischen Enteisern entfernen.

» Eine Elektrofachkraft ist fur das Einschalten des Ventilators zustandig.

Inbetriebnahme durchfiihren
Absperr- oder Drosselklappen am Zuluft- und Abluftrohr des Ventilators 6ffnen.

Motordrehrichtung prifen
Vorgehensweise:
* Ventilator mit Revisionsschalter kurz ein- und ausschalten.

* Motordrehrichtung kontrollieren und mit Drehrichtungspfeil am Ventilatorge-
hause vergleichen = Kap. 4.2 [» 23].

Zur Drehrichtungskontrolle das Lifterrad des Elektromotors beobachten oder
einen Motortester zur berihrungslosen Erkennung der Drehrichtung verwenden.

» Bei falscher Drehrichtung durch Elektrofachkraft zwei Phasenanschlisse
am Revisionsschalter oder im Klemmenkasten des Elektromotors tauschen,
oder wenn vorhanden, am Frequenzumrichter die Drehrichtung &ndern.

» Bei Ventilator mit Riemenantrieb: Riemenspannung prifen
= Kap. 11.12 [» 74].
Funktionstest des Frequenzumrichters (FU, wahlbares Zubehor)
Vorgehensweise:

» Start-/Stopp- und Beschleunigungsverhalten ab tiefen Frequenzen (25 Hz)
testen.

» Ventilator von minimaler bis maximaler Drehzahl hochregeln
= Kap. 7.3.2 [» 45]

* mit einem externen Signal der libergeordneten Steuerung,
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* mit FU-Bedienelementen oder externer Bedieneinheit,
* mit dem lokalen Potentiometer => Kap. 4.3.8 [» 26].

Beim Funktionstest beachten:
» Beschleunigungs- und Bremszeiten prifen => Kap. 7.3 [» 43].
« Steuerbefehle missen entsprechende Drehzahlanderungen verursachen.

» Der Elektromotor darf im Kennfeldbetrieb geméass technischem Datenblatt
keine ungewdhnlichen Vibrationen oder Gerausche erzeugen.

» Drehzahlmessung durchfihren.
o PaXe 110 \'[c8 Maximale Drehzahl des Laufrades bzw. maximale Fre-

quenz des Elektromotors gemass technischem Datenblatt/Motortypen-
schild nicht Gberschreiten.

» Bei Start-/Stoppvorgangen darf der FU keine Fehlermeldung anzeigen oder
eine Schutzfunktion auslésen.
8.2.3 Testlauf durchfihren

Den Ventilator im dafiir vorgesehenen Betriebspunkt bzw. mit Betriebsdrehzahl
gemass Typenschild fir mindestens 1 Stunde laufen lassen.

Zu Beginn des Testlaufs:
» Auf unruhigen Lauf, ungewohnliche Vibrationen oder Gerausche achten.

» Nach Erreichen der Betriebsdrehzahl darf die Stromaufnahme des Elektro-
motors den Nennwert gemass Motortypenschild nicht tiberschreiten.

» Dichtheit und elastische Montage der Manschetten am Ventilator priifen.

» Vibrationsmessung am Elektromotor des Ventilators durchfiihren und mit
Tabelle fiir Schwingungsgrenzwerte nach Norm ISO 14694 vergleichen:

Zustand Kategorie Zulassige Vibration bei flexibler
Montage (Effektivwert/RMS) [mm/s]
Inbetriebnahme BV-2 9,0
BV-3 6,3
Alarm BV-2 14,0
BV-3 11,8
Abschaltung BV-2 *
BV-3 12,5

* Erfahrungsbasierten Grenzwert festlegen.

Heizung, Liftung, Klima (HLK) und Landwirtschaft: BV-2 < 3,7 kW

o Die Messdaten dienen bei der Wartung als Vergleichswerte.
Industrielle Prozesse etc.: BV-3 > 3,7 kW

Am Ende des Testlaufs:
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» Aktuelle Werte und Parameter mit Anfangswerten und -paramter zu Beginn
des Testlaufs vergleichen:

* Unruhiger Lauf, Vibrationen oder Gerausche.
» Stromaufnahme des Elektromotors.
» Vibrationsmessung

» Dichtheit der Manschetten priifen.

» Temperatur des Elektromotors messen und mit Angaben im technischen
Datenblatt oder auf Typenschild vergleichen.

» Bei Ventilator mit Riemenantrieb: Riemenspannung priifen
= Kap. 11.12 [» 74].

« Bei Erstinbetriebnahme ein Prufprotokoll erstellen.

» Leckagewert: Der Leckagewert des gelieferten Ventilators kann bei Bedarf
beim Vertriebspartner angefragt werden.
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9 Betrieb
9.1 Sicherheitshinweis

A\

9.2

9.3

A\

Dieser Sicherheitshinweis warnt vor Gefahren, die beim Betrieb des Ventilators
auftreten konnen.
AWARNUNG Verletzungsgefahr beim Betrieb des Ventilators

Verletzungen durch elektrische, mechanische und chemische Gefahren.
» Nur daflr autorisiertes und ausgebildetes Bedienungspersonal darf den
Ventilator betreiben und aussen reinigen.
» Bei auftretenden Betriebsstérungen, Fachpersonal mit der Stérungsbehe-
bung beauftragen.

Bedienungshinweise
Der Ventilator wird
« entweder mit einer Ubergeordneten, automatischen Steuerung betrieben
« oder mit anlagenseitigen Bedienelementen manuell ein- und ausgeschaltet.

Das Bedienpersonal ist auch fir die regelmassige Kontrolle vom Betriebszu-
stand des Ventilators verantwortlich = Kap. 10.3.1 [ 54].

Verhalten bei Stérungen

1. Ventilator ausschalten und Vorgesetzten informieren.

2. Bei einem Notfall, sofort Notfallmassnahmen einleiten => Kap. 3.9 [ 21].
3. Vom Ausfall des Ventilators betroffene Anlageteile herunterfahren.

4. Fachpersonal mit der Stérungsbehebung beauftragen = Kap. 11.2 [» 58].

Aussenreinigung

AWARNUNG Verletzungsgefahr durch eindringende Feuchtigkeit in
netzspannungsfiihrende Bauteile
Verletzungen durch elektrischen Schlag.

» Elektromotor und zugehdrige Elektroinstallation wie Revisionsschalter, Fre-
quenzumrichter, Schaltschrank etc. niemals mit Wasserstrahl, Hochdruck-
oder Dampfreiniger reinigen.

Vorgehensweise:

» Ventilatorgehause und Kunststoffteile mit einem feuchten Tuch reinigen.
AVORSICHT Kein trockenes Tuch verwenden (statische Aufladung).

» Verschmutzungen und Staubablagerungen auf Kiihlrippen und Lifterhaube
des Elektromotors nur trocken oder mit einem feuchten Tuch entfernen.

« Aufstellort des Ventilators sauber halten.

Reinigungsintervall beachten und gegebenenfalls anpassen
= Kap. 10.2 [» 53].
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Wartung

Sicherheitshinweise

Diese Sicherheitshinweise warnen vor Gefahren, die bei der Wartung des Venti-
lators auftreten kdnnen.

AWARNUNG Verletzungsgefahr bei Wartungsarbeiten am Ventilator
Verletzungen durch elektrische, mechanische und chemische Gefahren.

» Kontrolle des Betriebszustandes durch autorisiertes Bedienungspersonal.

» Alle restlichen Wartungsarbeiten nur durch autorisiertes Wartungspersonal.

» Eine Elektrofachkraft ist fur das Einschalten des Ventilators zustandig.

SICHERHEITSINSTRUKTIONEN

» Personliche Schutzausristung tragen.

» Zugangs- und Arbeitsbereich fur Wartungsarbeiten
- gegen Stolper- und Sturzgefahr absichern,

- ausreichend beleuchten,
- sauber und aufgeraumt halten.

» Revisionsschalter mit einem personlichen Vorhangeschloss bis zum Ab-
schluss der Wartungsarbeiten vor unbefugtem Einschalten sichern. Revisi-
onsschalter mit Anhangeschild kennzeichnen.

» Bei Eingriffen in den Ventilator zum Schutz vor gefahrlichen, aggressiven
Férdermedien:

- Vorhandene Absperrklappen am Zuluft- und Abluftrohr schliessen.
- Sicherstellen, dass kein Férdermedium nachstrémen kann.

- Wenn vorhanden, Kondensat am Kondensatstutzen ablassen.

- Auf schadliche Ablagerungen und Kondensatriickstande achten.

» Bei Eingriffen in den Ventilator sicherstellen, dass das Laufrad stillsteht und
gegen Autorotation durch Zu- oder Abluft gesichert ist.

» Nach Arbeitsende
- Funktion aller Schutzeinrichtungen prtfen,

- alle Werkzeuge und Materialien aus dem Arbeitsbereich entfernen,
- ausgetretene Stoffe aufwischen und ordnungsgemass entsorgen.

AVORSICHT Verletzungsgefahr durch elektrostatische Entladungen
Folgeverletzungen durch Schreckreaktionen.
= Wahrend Betrieb und Wartung kann sich das Laufrad elektrostatisch aufla-
den.
= Die Reinigung von Ventilatorgehduse, Laufrad und Kunstoffteilen mit einem
trockenen Tuch fiihrt zu elektrostatischer Aufladung!
» Ventilator nur mit einem feuchten Tuch reinigen.

Wartungstabelle

Die Wartungsintervalle (W/wdchentlich, M/monatlich, 6M/halbjahrlich und 12M/
jahrlich) sind eigenverantwortlich an die aktuellen Betriebsbedingungen des
Ventilators anzupassen.
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Wartungstatigkeit
Betriebszustand kontrollieren
Aussenreinigung

Manueller Kondensatstutzen Typ K
(Option): Kondensat ablassen

Automatischen Kondensatstutzen Typ
V (Option) und Siphon kontrollieren

Testlauf wahrend langerem Stillstand
Inneninspektion (wenn notig)
Innenreinigung (wenn nétig)
Jahresinspektion

Prifung der elektrischen Installation
durch Elektrofachkraft

Querverweis

= Kap
= Kap
= Kap

= Kap
= Kap

= Kap
= Kap
= Kap
= Kap

.10.3.1 [ 54]
.9.3] 52]
.4.35[r 25]

.4.35[r 25]
.6.9.1] 39]

.8.2.3 [ 50]

.10.3.2[» 55]
.10.3.3 [ 55]
.10.3.4 [» 55]

X

* Oder vor Inbetriebnahme nach langerer Stillstandszeit.

Ein Betriebsstundenzahler ist hilfreich.
o Alle durchgefuhrten Wartungsarbeiten in ein Maschinenlogbuch eintragen. Eine
Vorlage ist vom Ansprechpartner erhaltlich.

10.3  Wartungsarbeiten

6M

COLASIT

12M*

o Bei Fragen zu Wartungsarbeiten und -intervallen den Vertriebspartner oder Her-

steller kontaktieren. Bei Bedarf einen Servicevertrag abschliessen.

10.3.1  Betriebszustand kontrollieren
Kontrollen wahrend des Ventilatorbetriebs:

* Visuelle Kontrollen:

« Auf korrekte Montage, Beschadigung und Verschmutzung: Schutzein-
richtungen (Splitterschutz, Schutzgitter bei freier Aufstellung, optionale

Motorabdeckung), Ventilatorgehause, Elektromotor und Stander.

» Auf Undichtigkeit: Manschetten, Ansaugdeckblatt, optionale Nabendich-

tung.

» Auf lose Schraubverbindungen.

» Laufruhe des Ventilators: Bei unruhigem Lauf, auf Vibrationen oder Ge-
rausche achten = Kap. 8.2.3 [» 50].

» Funktion des Riemenantriebes: Bei unruhigem Lauf, Vibrationen oder Ge-

rauschen, die Riemenspannung Uberpriifen => Kap. 11.12 [» 74].

* Elektromotor, Geh&use und Nabendichtung (Option) auf mégliche Uberhit-
zung (Uberlastung) kontrollieren.

AVORSICHT Verbrennungsgefahr
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Festgestellte Mangel umgehend melden und fachgerecht beheben lassen.
Inneninspektion

.39 11% [} Beschadigungsgefahr durch Vibrationen
Sachschaden und Produktionsausfélle, verringerte Lebensdauer.
= Nicht bestimmungsgeméasse Verwendung oder Ablagerungen am Laufrad
fuhren zu Unwucht und Vibrationen.
» Ventilator bei ungewdhnlichen Vibrationen sofort abschalten.
» Mediumberuhrte Teile kontrollieren.
Vorgehensweise:
* Manschette am Eintrittsstutzen demontieren => Kap. 6.8 [» 37]. Wenn vor-
handen, eine Endoskop-Kamera durch den Spalt einflihren.
» Sonst Ansaugdeckblatt demontieren => Kap. 11.5 [» 64].
» Laufrad sowie Innengehduse auf Korrosion, Spannungsrisse, Verformungen
und Ablagerungen kontrollieren.
* Wenn nétig, Laufrad und Innengehause reinigen => Kap. 10.3.3 [» 55].
» Beschadigtes Laufrad umgehend ersetzen. Ausschliesslich Originalersatz-
teile verwenden.

Innenreinigung

(e 1V [} Beschadigungsgefahr durch aggressive Reinigungsmittel
und scharfkantige Reinigungswerkzeuge

Beschadigung der Kunststoffoberflachen.
» Reinigungsmittel auf Férdermedium und Kunststoff des Ventilators abstim-
men.
» Mdglichst warmes Wasser und ein Haushaltsreinigungsmittel verwenden.
» Blurste oder Holzspachtel zum Lésen von Ablagerungen verwenden.

Vorgehensweise:

» Wenn vorhanden, zuerst Kondensatstutzen (Typ K) 6ffnen und Kondensat
in einen Behalter ablassen.

* Manschette am Eintrittsstutzen I6sen und Rohrende abnehmen
= Kap. 6.8 [» 37].

» Ansaugdeckblatt zusammen mit Runddichtung vom Gehause demontieren
= Kap. 11.5 [» 64].

» Laufrad, Ansaugdeckblatt und Gehause-Innenseite sorgfaltig reinigen.
.\ §V) (e} Laufradschaufeln dabei nicht beschadigen.

» Bei starken Ablagerungen auch die Anschlussrohre des Ventilators mitreini-
gen.
Jahresinspektion

Mit der Jahresinspektion wird die mechanische und elektrische Funktionsfahig-
keit des Ventilators beurteilt und der weitere Betrieb sichergestellt. Dies gilt auch
fur den Fall einer langeren Stillstandszeit.

1. Bei Ausseninspektion prufen auf
* Rissbildung: Ventilatorgehduse, Schwingungsdampfer
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» Gerausche: Motorlager

 korrekte Montage und Beschadigung: Schutzeinrichtungen (Splitter-
schutz, Schutzgitter, optionale Motorabdeckung), Stander

* Verstopfung im Kondensatablauf (Option) und fehlendes Wasser im Si-
phon.
» beschadigte Teile. Diese Teile umgehend ersetzen.
2. Probelauf
* Vibrationsmessung und Zustandskontrolle der Motorlager.

Ermittelte Messwerte vergleichen mit
- Grenzwert laut Tabelle => Kap. 8.2.3 [» 50],
- Angaben im Prifprotokoll zur Erstinbetriebnahme.

* Motorlager mit deutlicher Gerauschentwicklung durch Lagerverschleiss
oder am Ende ihrer Lebensdauer auswechseln. Dazu Elektromotor de-
montieren => Kap. 11.7 [» 67].

Die Motorlager sind lebensdauergeschmiert => Kap. 2.2.3 [» 12]. Fiur Angaben
zur Lagerlebensdauer, siehe Betriebsanleitung des Elektromotors.

* Riemenantrieb: Zustand der Komponenten des Riemenantriebes tUber-
prifen: Flanschlager mit deutlicher Gerauschentwicklung durch Lager-
verschleiss oder am Ende ihrer Lebensdauer auswechseln.
Riemenspannung kontrollieren und falls nétig einstellen
= Kap. 11.12 [» 74].

Die Flanschlager sind lebensdauergeschmiert.

» Nabendichtung (Option, => Kap. 4.3.12 [» 28]) auf Leckage prufen.

» Stromaufnahme des Elektromotors messen. Der ermittelte Messwert
darf den Nennstrom auf dem Typenschild nicht Uberschreiten.

» Temperatur des Elektromotors messen und mit Temperaturangaben im
technischen Datenblatt vergleichen.
AVORSICHT Verbrennungsgefahr
3. Inneninspektion und Reinigung

» Laufrad auf Verformungen und Beschadigungen wie Rissbildung und
Korrosion prifen.

» Riemenantrieb auf Beschadigungen Uberprifen.
Riemenspannung kontrollieren und falls nétig einstellen
= Kap. 11.12 [» 74].

* Wenn nétig, Aussen- und Innenreinigung durchfiihren.

» Laufradposition kontrollieren und nétigenfalls einstellen
= Kap. 11.8 [» 69].

4. Zusammenbau und Endkontrolle
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» Korrekte Montage des Splitterschutzes => Kap. 6.4 [ 34],

» Fester Sitz aller Schraubverbindungen.

» Fester Sitz aller Befestigungselemente (Dibel) im Fundament.
» Kurzer Testlauf mit Vibrations- und Gerauschkontrolle.
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11
11.1

Reparatur
Sicherheitshinweise

Diese Sicherheitshinweise warnen vor Gefahren, die bei der Reparatur des Ven-
tilators auftreten kénnen.
AWARNUNG Verletzungsgefahr bei Reparaturarbeiten am Ventilator

Verletzungen durch elektrische, mechanische und chemische Gefahren.
» Nur autorisiertes Wartungspersonal des Betreibers sowie Servicepersonal

A\ >

des Vertriebspartners oder Herstellers darf Reparaturarbeiten durchfihren.
Es gelten dieselben Sicherheitsinstruktionen wie fir Wartungsarbeiten
= Kap. 10.1 [» 53].

» Ventilator mit Elektromotor vor Arbeitsbeginn abkuhlen lassen.
» Eine Elektrofachkraft ist fiir das Einschalten des Ventilators zustandig.

11.2

Stérungstabelle

Storungen des Ventilators anhand dieser Tabelle identifizieren, beheben und in
das Maschinenlogbuch eintragen. Fir weiterfiihrende Informationen, Kunden-
dienst des Ansprechpartners kontaktieren (siehe Titelseite).

Fehler

Keine Funktion

Forderleistung
zu gering: Be-
triebspunkt, ge-
mass techni-
schem Daten-
blatt, wird nicht
erreicht.

Mogliche Ursache

Keine elektrische Ver-
sorgung.

Falsche Drehrichtung
des Laufrades.

Drosselklappen falsch
eingestellt.

Druckverluste in Rohr-
leitungen.

Zu- oder Abstrémung
am Ventilators verur-
sacht hohen Druckver-
lust.

Drosselklappen im
Rohrsystem verstellt.

Antriebsriemen rutscht
durch.

Fehlerlokalisierung

Phasenspannungen
prufen.

Sichtkontrolle

Sichtkontrolle

Volumenstrom und
Druck am Betrieb-
spunkt messen.

Riemenspannung pru-
fen
= Kap. 11.12 [» 74].

Behebung

Elektrische Installation
prufen.

Phasen tauschen
= Kap. 7.4 [» 46].

Drosselklappen kor-
rekt einstellen.

Rohrleitungsfiihrung
optimieren.

Drehzahl, in den Gren-
zen der bestimmungs-
gemassen Verwen-
dung, der veranderten
Situation anpassen.

Anlage justieren.

Mindestabstand zwi-
schen Ventilatorstut-
zen und Drosselklap-
pen oder Rohrbdgen
einhalten (L > 3 x
Rohr-@).

Antriebsriemen nach-
spannen
= Kap. 11.11 [» 73].
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Fehler

Betriebsdreh-
zahl wird nicht
erreicht.

FU-Fehlermel-
dung

FU-Fehlermel-
dung. Keine
Beschleuni-
gung aus tiefer
Frequenz.

Motorschutz-
schalter oder
FU I6st aus.

Maogliche Ursache

Antriebsriemen und
Riemenscheiben ver-
schmutzt.

Motorwicklung fehler-
haft.

Fehlende Phasen-
spannung.

Motoriberlastung we-
gen verstellter Dros-
selklappe.

Motoriberlastung we-
gen anlagenseitigen
Veranderungen.

Falsche Einstellung
von Motorcharakteris-
tik, Start- / Stopp-
Rampe, Beschleuni-
gungs- / Bremszeit.

Wegen zu geringem
Leistungsfaktor (cos @)
werden FU-Stromlimi-
te Uberschritten.

Falsche Motor- und/
oder FU-Baugrésse.

Startrampe zu steil
oder Beschleuni-
gungszeit zu gering.

Falsche Einstellung.

Falscher Motoran-
schluss.

Fehlerlokalisierung

Sichtkontrolle

Wicklungsmessung

Phasenspannungen
messen.

Volumenstrom und
Druck am Betrieb-
spunkt messen.

Ventilator / Elektromo-
tor passt nicht mehr
zum Betriebspunkt.

FU-Display: Betreffen-
de Parameter kontrol-
lieren.

FU-Stromlimite zu
klein?

Motor und/oder FU zu
klein?

FU-Parameter kontrol-
lieren.

Stromaufnahme mes-
sen.

FU-Parameter kontrol-
lieren.

Stromaufnahme mes-
sen.

Behebung

Keilprofil prifen.
Rillen der Riemen-
scheiben reinigen.

Elektromotor ersetzen
= Kap. 11.7 [» 67].

Sicherungen, Motoran-
schlusskabel, FU-Ka-
bel prifen / ersetzen.

Drosselklappe korrekt
einstellen.

Ricksprache mit An-
sprechpartner (siehe
Titelseite).

Parameter richtig ein-
stellen
= Kap. 7.3.2 [ 45].

FU-Parameter ,Motor-
charakteristik" anpas-
sen (Drehmoment
quadratisch zur Dreh-
zahl)

= Kap. 7.3 [» 43].

FU nach Motor ausle-
gen = Kap. 7.3 [» 43].

Startrampe anpassen.
Beschleunigungszeit
vergréssern.

Motorschutzschalter
richtig einstellen
= Kap. 7.2.2 [» 42].

FU richtig parametrie-
ren.

Motoranschluss
(Stern / Dreieck) kon-
trollieren

= Kap. 7.4 [» 46].
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Fehler Maogliche Ursache Fehlerlokalisierung  Behebung
Laufrad schwergangig Sichtkontrolle Ablagerungen oder
oder blockiert. Fremdkorper entfer-
nen
= Kap. 10.3.3 [» 55].
Wicklungsschaden am Wicklungsmessung Elektromotor instand-
Elektromotor. setzen oder auswech-
I
Ié?gketrschatden am Elekérzmohtor von ie }Qap. 11.7 [ 67].
ektromotor. and drehen. EMV-Vorgaben iiber-
prifen.
Beschadigtes Kabel, Messung, Sichtkontrol- Kabel ersetzen.
Kabelanschliisse feh- le
lerhaft.
Starke Vibratio- Ablagerungen am Sichtkontrolle, Vibrati- Laufrad reinigen
nen Laufrad, Unwucht. onsmessung = Kap. 10.3.3 [» 55].
Laufrad auswuchten
= Kap. 11.5 [» 64].
Reinigungsintervall an-
passen.
Beschadigtes oder de- Sichtkontrolle Laufrad ersetzen
formiertes Laufrad = Kap. 11.5 [» 64].
durch (nicht bestim- Punkte eingehalten: 7
mungsgemasses) For- unkte eingehalten: usanjmensetzyng
dermedium. = Kap. 2.2.1 [» 9Jund des Foérdermediums
= Kap. 2.2.2 [r 11] und Kunststoffbestan-
digkeit abklaren.
Temperatur des For-  Betriebsbedingungen
dermediums messen.  an bestimmungsge-
. . masse Verwendung
Betriebspunkt priifen. anpassen
Umgebungsbedingun- = Kap. 2.2.1 [ 9].
gen prifen.
Rohrleitungen direkt Anschluss (Manschet-
an Ventilator-Gehause ten) und Rohrabstand
angeschlossen. entsprechend anpas-
. . = Kap. 6.8 [» 37].
Langenanderung der sen ap. 6.8 [ 371
Rohrleitungen durch
Warmeausdehnung.
Loses Laufrad Laufrad auf Motorwelle Laufradposition ein-
axial verschiebbar? stellen
= Kap. 11.8 [F 69]
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Fehler

Elektromotor
Uberhitzt

Unzulassige
Betriebsver-
héltnisse

Maogliche Ursache

Laufrad taucht in Kon-
densat am Gehause-
boden ein.

Lose / defekte Schwin-
gungsdampfer oder
Befestigungselemente.

Fehlerhafte Montage

Riemenantrieb nicht
richtig ausgerichtet.

Lager- oder Wick-
lungsschaden

Laufrad schwergangig
oder blockiert.

Motoriberlastung we-
gen verstellter Dros-
selklappen.

Motoriberlastung we-
gen anlagenseitigen
Veranderungen.

FU erreicht Soll-Span-
nung nicht.

Undichtes Rohrsystem

Fehlerlokalisierung

Typ K: Sichtkontrolle

Typ V: Sichtkontrolle

Sichtkontrolle

Anforderungen an Ein-
bauort erfillt
= Kap. 6.2 [» 32].

Sichtkontrolle

Akustische Kontrolle,
Stromaufnahme mes-
sen, Wicklungsmes-
sung.

Sichtkontrolle

Volumenstrom und
Druck am Betrieb-
spunkt messen.

Ventilator / Elektromo-
tor passt nicht mehr
zum Betriebspunkt.

FU Uberprifen.

Behebung

Spannadapter fest-
klemmen
= Kap. 11.5 [» 64].

Kondensat entleeren
= Kap. 4.3.5 [» 25].

Kondensatablauf / Si-
phon reinigen und in-
standsetzen

= Kap. 4.3.5 [» 25].

Nachtraglich Konden-
satstutzen montieren.

Schwingungsdampfer
festschrauben / erset-
zen = Kap. 6.5 [» 35]
und folgend.

Fundament verstar-
ken. Befestigungsele-
mente (Dlbel) anpas-
sen.

Ausrichtung und Rie-
menspannung prifen
= Kap. 11.12 [» 74].

Elektromotor instand-
setzen oder auswech-
seln

= Kap. 11.7 [» 67].

Ablagerungen oder
Fremdkdorper entfer-
nen

= Kap. 10.3.3 [» 55].

Drosselklappen kor-
rekt einstellen.

Ricksprache mit An-
sprechpartner (siehe
Titelseite).

Geeigneten FU einset-
zen.

Auf Leckage kontrollie- Abdichten

ren.
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Fehler

Schleifge-
rausche des
Laufrades.

Hoérbare Lager-
gerausche

Maogliche Ursache

Lose Schlauchschel-
len oder beschadigte
Manschetten.

FU-Parameter ,max.
Frequenz" falsch ein-
gestellt (zu hohe Dreh-
zahl, Elektromotor
Uberhitzt).

Gehause verspannt.

Rohrleitungen ohne
Manschetten an Venti-
lator angeschlossen.

Laufrad verstellt.

Ablagerungen oder
Fremdkorper zwischen
Laufrad und Ansaug-
deckblatt.

Laufrad defekt.

Lagerschaden

Ende der Lebensdauer
erreicht.

Lagerschaden durch
Elektroerosion (Lager-
strome).

Fehlerlokalisierung

FU-Parameter kontrol-
lieren
= Kap. 7.3.2 [» 45].

Abstand und Ausrich-
tung der Rohrleitung
zum Ventilatorstutzen
prifen.

Laufrad auf Motorwelle
axial verschiebbar?

Schleifstelle ermitteln.

Kontrolle mit Blattleh-
re.

Sichtkontrolle

Akustische Kontrolle.

Spannung zwischen
Motorwelle und Ge-
hause des Elektromo-
tors messen.

Behebung

Schlauchschellen
nachspannen oder
Manschetten austau-
schen

= Kap. 6.8 [ 37].

Parameter an Kenn-
feld im technischem
Datenblatt anpassen.

Rohrabstand und An-
schluss (Manschetten)
entsprechend anpas-
sen.

Rohrleitungen mit
Manschetten an Venti-
lator anschliessen
= Kap. 6.8 [» 37].

Laufradposition

= Kap. 11.8 [» 69]
Spannadapter fest-
klemmen

= Kap. 11.5 [» 64].

Ablagerungen oder
Fremdkorper entfer-
nen

= Kap. 10.3.3 [» 55].

Laufrad ersetzen
= Kap. 11.5 [» 64].

Motorlager ersetzen
oder Motor austau-
schen

= Kap. 11.7 [» 67].

Entstérungsmassnah-
men bei FU-Betrieb,
siehe Anleitung des
FU-Herstellers. EMV-
Vorgaben uberprifen.

Stromisolierte Walz-
lager oder Keramik-
Hybridlager verwen-
den.
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Fehler

Leckage an
Laufrad-Nabe
zu hoch.

Antriebsriemen
gerissen oder
beschadigt.

A

Magliche Ursache

Uberdruckbetrieb des
Ventilators (ohne op-
tionale Nabendich-
tung).

Nabendichtung ver-

schlissen oder defekt.

Normaler Verschleiss

Antriebsriemen zu
stark vorgespannt.

Fehlerlokalisierung

Druckmessung

Sichtkontrolle

Sichtkontrolle

Vorspannung, Ausrich-
tung und Zustand des
Antriebsriemens pri-
fen.

Ersatz- und Verschleissteile

Verletzungsgefahr durch berstendes Laufrad

Schwerste Verletzungen durch herauskatapultierte Trimmerteile.
= Nicht zugelassene Ersatzteile.
» Nur Original-Laufrad des Herstellers als Ersatzteil verwenden.

Beschéadigungsgefahr durch nicht zugelassene Ersatzteile
Gerate- und Sachschaden sowie Produktionsausfélle.

= Verlust der Gewahrleistung.
» Bei Wartungstatigkeiten und Reparaturen ausschliesslich Original-Ersatztei-
le des Herstellers verwenden.

Behebung

Ventilator mit Unter-
druck betreiben.

Optionale Nabendich-
tung einbauen.

Dichtung ersetzen
= Kap. 11.10 [» 72].

Stark beschadigten
Antriebsriemen erset-
zen

= Kap. 11.11 [» 73].

Stark beschadigten
Antriebsriemen erset-
zen.

Antriebsriemen korrekt
spannen

= Kap. 11.12 [» 74].

Ersatz- und Verschleissteile beim Kundendienst des Ansprechpartners (siehe

Titelseite) mit folgenden Angaben rechtzeitig bestellen:

» Typenbezeichnung des Ventilators laut Typenschild oder technischem Da-
tenblatt.

» Gewlnschte Stlickzahl.
* Genaue Bezeichnung

» des Ersatz- oder Verschleissteils = Kap. 4.1 [» 22],

» oder von Option bzw. Zubehér => Kap. 4.3 [» 24].

Ersatz- und Verschleissteile fur Laufrad- oder Nabendichtung bereithalten:

Stk.
1
1

Bezeichnung
Laufrad
Nabenkappe

Ersatzteil

X
X

Verschleissteil
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Stk. Bezeichnung Ersatzteil Verschleissteil
1 Spannadapter X
1 Runddichtung (Ansaugdeck- X
blatt)
1 Nabendichtung (Option) X
1 Antriebsriemen und Riemen- X

scheiben flir Riemenantrieb

Eine neue Nabenkappe wird auch bendétigt, um die Laufradposition einzustellen
= Kap. 11.8 [» 69].

11.4  Vorbereitungsarbeiten flr Reparaturen

Ventilator fir Reparaturen (Laufrad, Elektromotor, Nabendichtung etc.) wie folgt
vorbereiten:

1.
2.

7.
8.

Sicherheitsinstruktionen beachten => Kap. 10.1 [» 53].

Ventilator und FU (Option) ausschalten und mit Revisionsschalter allpolig
vom elektrischen Netz trennen.

Revisionsschalter mit einem persoénlichen Vorhdngeschloss bis zum Ab-
schluss der Reparaturarbeiten vor unbefugtem Einschalten sichern. Revisi-
onsschalter mit Anhangeschild kennzeichnen.

Absperrklappen am Zuluft- und Abluftrohr schliessen.
Kondensat am Kondensatstutzen Typ K (Option) ablassen.

Nur zur Demontage des Gehauses: Vom Kondensatstutzen Typ V (Option),
das Abflussrohr zum Siphon abnehmen bzw. abtrennen.

Manschetten vom Ein- und Austrittsstutzen 16sen.
Abnehmbares Rohrstlick vom Eintrittsstutzen entfernen => Kap. 6.8 [» 37].

o Verschmutzungsgefahr des Rohrsystems
Offene Rohrenden wahrend der Reparatur mit Plastikfolie abdecken.

11.5 Laufrad wechseln
Voraussetzung:
» Ventilator ist flir Reparatur vorbereitet = Kap. 11.4 [» 64].
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Vorgehensweise:
» Splitterschutz demontieren.
» Karabinerhaken aus-
hangen.
» Befestigungsschrauben am
Ansaugdeckblatt [6sen.
» Ansaugdeckblatt vorsichtig
vom Gehause abnehmen.
7.\e 1Y\ [} Die Runddich-
tung kann am Gehause
festkleben und beschadigt
werden.

* Runddichtung demontieren.

* Nabenkappe mit geeignetem Werk-
zeug aufschneiden und entfernen.

» Die Nabenkappe kann nicht zer-
storungsfrei demontiert werden -
Ersatzteil rechtzeitig bestellen.

Demontierte Nabenkappe
nicht wiederverwenden! Nur eine dichte,
unbeschadigte Nabenkappe verhindert,
dass aggressives Fordermedium die Mo-
torwelle und Laufradnabe korrodiert und
zur Zerstoérung des Laufrades fluhren
kann.

» Spannadapter l6sen.

» Befestigungsschraube
(1) 16sen und entfernen.

» Aussenkonus (2) mit
passender Abdriick-
schraube (3) von Motor-
welle abziehen (siehe
Detail).

» Laufrad und Spannadapter
von Motorwelle abnehmen.

Abb. 36: Laufrad demontieren
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oder 112, sowie bei CMVeco 250-400 mit Elektromotoren der Baugrosse 132 ist

o Bei den Ventilatoren CMVeco 125-200 mit Elektromotoren der Baugréossen 100
das Laufrad direkt auf der Motorwelle montiert.

Montagehinweise
» Fir eine schlupffreie Kraftiibertragung missen fettfrei sein:
» Welle Flanschlager (KA).
« Bohrung im Laufrad.
« Aussenseiten und Bohrung des Spannadapters.
. Gefahr von Lagerschaden! Bei der Laufradmontage niemals
auf die Motorwelle schlagen.
« Laufradposition einstellen => Kap. 11.8 [ 69].
* Spannadapter montieren:

« Beide Konen so ineinander stecken, dass die Schlitze nicht tbereinan-
derliegen.

» Befestigungsschraube, mit Riplock als Schraubensicherung, nach Ta-
belle festschrauben:

Ventilator / Baugrosse  Befestigungsgewinde = Anzugsdrehmoment

max. [Nm]
CMVeco 125/125 M4 6
CMVeco 160/160 M5 8
CMVeco 200/180 M6 15
CMVeco 200/200 M6 15
CMVeco 250/225 M8 20
CMVeco 250/250 M8 20
CMVeco 315/280 M10 20
CMVeco 315/315 M10 20
CMVeco 400/400 M12 25

» Gangigkeit des Laufrades prifen.
& Das Laufrad darf nicht streifen.

* Neue Nabenkappe mit Heissluftgeblase gleichmassig auf ca. 60 °C erwar-
men und auf Nabe aufpressen. Montierte Nabenkappe auf Risse und Be-
schadigungen kontrollieren.

* Runddichtung des Ansaugdeckblattes vor Einbau auf Beschadigungen kon-
trollieren und wenn nétig ersetzen.

» Befestigungsschrauben am Ansaugdeckblatt nach Tabelle festschrauben:
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Ventilator / Baugrosse = Befestigungsgewinde = Anzugsdrehmoment
max. [Nm]

CMVeco 125 - 400 M8 5
» Nach der Reparatur einen Testlauf durchflihren => Kap. 8.2.3 [» 50].

Gehause wechseln

Voraussetzungen:
» Ventilator ist flr Reparatur vorbereitet = Kap. 11.4 [» 64].
« Laufrad ist demontiert = Kap. 11.5 [» 64].

Vorgehensweise:

» Befestigungsschrauben und
zugehdrige Keilsicherungs-
scheiben (Nord-Lock, siehe
Detail) an Stander-Ricksei-
te I6sen und entfernen.

* Gehause vom Stander ab-
nehmen.

Abb. 37: Gehause demontieren

Montagehinweise
» Nabendichtung (Option) wieder installieren => Kap. 11.10 [» 72].
» Gehausedffnung zentrisch zur Motorwelle ausrichten.
. Befestigungsschrauben des Gehauses

» zwingend mit Keilsicherungsscheiben (Nord-Lock, siehe Detail) sichern.
Keinen Schraubensicherungskleber (Loctite) verwenden!

* mit Anzugsdrehmoment nach folgender Tabelle festschrauben.

Ventilator / Baugrosse  Befestigungsgewinde Anzugsdrehmoment
max. [Nm]

CMVeco 125 - 400 M8 5

Elektromotor wechseln
Voraussetzungen:
» Ventilator ist fiir Reparatur vorbereitet => Kap. 11.4 [» 64].
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Elektromotor demontieren (KA)

Abb. 38: Elektromotor demontieren (KA)

Abb. 39: Riemenscheibe von Motorwelle abnehmen (KA)

Montagehinweise

Vorgehensweise:
1. Alle Kabel vom Klemmen-

kasten des Elektromotors
trennen und vor Beschadi-
gung schutzen.

. Elektromotor mit geeigneten

Unterlagen absttitzen und fi-
xieren.

. Riemen entspannen: Befes-

tigungsschrauben der Mo-
torkonsole am Stander 16-
sen und Gewindestangen
eindrehen

= Kap. 11.11 [» 73].

. Befestigungsmuttern an der

Motorkonsole l6sen.

. Riemenscheibe mit Spann-

buchse von Motorwelle de-
montieren und flr neuen
Elektromotor wiederverwen-
den.

. Einen schweren Elektromo-

tor mit geeignetem Hebe-
zeug abtransportieren.
Dazu die Ringschrauben
am Elektromotor verwen-
den.

. Neuen Elektromotor montie-

ren.

. Riemen ausrichten und

spannen
= Kap. 11.12 [» 74].

.\e:11%) [} Beschddigungsgefahr des Elektromotors

Beschadigte Motorlager.

» Bei Transport und Montage des Elektromotors, die Motorwelle / Lager vor

Stossen schitzen.

» Hinweise in der Anleitung des Motorherstellers beachten.
» Befestigungsmuttern nach Tabelle festschrauben.
» Das Gewinde ist abhangig von der Motorgrosse.

68 /84

Betriebsanleitung CMVeco 125-400 | Version 1.0-de



EUL SIT Reparatur | 11

Gewinde Anzugsdrehmoment max. [Nm]
M8 22
M10 45
M12 80
M16 190

» Elektromotor anschliessen => Kap. 7.4 [» 46].
* Motordrehrichtung prufen => Kap. 8.2.1 [» 49].
» Testlauf durchfiihren => Kap. 8.2.3 [» 50].

11.8  Laufradposition messen und einstellen
@ 11% [} Beschadigungsgefahr durch schleifendes Laufrad

Schaden am Laufrad.
» Laufradposition mit Abstand ,X“ nach Tabelle einstellen.
» Periodische Kontrolimessungen durchfihren.

» Schleifstelle ermitteln.

[==—1IT [T i
S) I

Abb. 40: Laufradposition messen (Schnittdarstellung)

Der Uberlappung ,Y* vom Konus des Ansaugdeckblattes mit dem Laufrad ist
nicht direkt messbar. Stattdessen wird gemass untenstehender Tabelle der Ab-
stand X" vom Eintrittsstutzen zur Tragscheibe des Laufrades gemessen.

o Als Hilfsmittel eine Holzlatte (1, siehe Abbildung) quer iiber den Eintrittsstutzen
legen.

Ventilator / Baugrosse Abstand X [mm)] Uberlappung Y [mm]
CMVeco 125/125 125 3
CMVeco 160/160 144 2
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Ventilator / Baugrosse Abstand X [mm] Uberlappung Y [mm]

CMVeco 200/180 195 Keine Uberlappung,
Spalte 5 bis 20 mm

CMVeco 200/200 189 1

CMVeco 250/225 229 Keine Uberlappung,
Spalte 5 bis 20 mm

CMVeco 250/250 220 4

CMVeco 315/280 310 Keine Uberlappung,
Spalte 5 bis 20 mm

CMVeco 315/315 304 1

CMVeco 400/400 323 5

Vorgehensweise:
1. Ventilator fir Messung vorbereiten:
* Manschette am Eintrittsstutzen 16sen.
* Rohrende am Eintrittsstutzen abnehmen.
2. Messung nach Abbildung 39 durchflhren.
3. Abstand ,X* mit Tabellenwert vergleichen.
Laufradposition einstellen:
Ansaugdeckblatt und Nabenkappe demontieren.
Spannadapter I6sen.
Ansaugdeckblatt fur Einstellung provisorisch montieren.
Laufrad auf Motorwelle bis zum Abstand ,X* nach Tabelle verschieben.
Spannadapter mit vorgeschriebenem Anzugsdrehmoment festschrauben.
Gangigkeit des Laufrades prufen.
Neue Nabenkappe auf Nabe aufpressen.
Ventilator zusammenbauen.
Testlauf durchflihren => Kap. 8.2.3 [» 50].

© N>R ®WN=

Fir notwendige Demontage- und Montagearbeiten siehe => Kap. 11.5 [» 64] mit
Montagehinweisen.
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11.9  V-Ring Dichtung (Option) ersetzen

/ ) Voraussetzungen:
B \\\ + Laufrad ist demontiert
Y% = Kap. 11.5 [ 64].
+ Gehéuse bleibt montiert und

ist zentrisch zur Welle des FI-
anschlagers.

Vorgehensweise:

1. V-Ring Dichtung (1) demontie-
ren (siehe Detail).

2. Neue V-Ring Dichtung montie-

ren.
Die V-Ring Dich-
tung muss unter dem Fuh-
rungsknopf (2) eingehangt
sein.

3. Spannadapter und Laufrad auf
Motorwelle montieren.

Abb. 41: V-Ring Dichtung ersetzen

0 Wichtig
Das Laufrad muss sich nach der Montage leicht von Hand drehen lassen.

4. Ventilator zusammenbauen => Kap. 11.5 [» 64] (siehe Montagehinweise).
o Auf identische, axiale Position des Laufrades achten.

5. Testlauf durchfiihren (min. 1 h) => Kap. 8.2.3 [» 50].
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11.10 Filzring Nabendichtung (Option) ersetzen

Abb. 42: Filzring Nabendichtung ersetzen

Wichtig

Voraussetzungen:
* Laufrad ist demontiert

= Kap. 11.5 [» 64].

» Gehause bleibt montiert und

ist zentrisch zur Motorwelle.

Vorgehensweise:
1. Filzring mit Pinzette demontie-

ren (siehe Detail).

. Neuen Filzring bis zur Satti-

gung mit Schmiermittel tran-
ken.

Schmiermittel: Ol Interflon Lu-
be TF (Aerosol)

. Filzring montieren.
m Der Filzring darf

nicht zum Gehause vorstehen.

. Spannadapter und Laufrad auf

Motorwelle montieren.

Das Laufrad muss sich nach der Montage leicht von Hand drehen lassen.

5. Filzring ca. 1 Minute bei max. 1'500 min™' einlaufen lassen.
.9 11%) [} Beschadigungsgefahr des Ventilators

Das Einlaufen kann zu kurzzeitiger Rauchentwicklung und Spanbildung fihren.
» In diesem Fall das Laufrad demontieren und die Nabe reinigen.

6. Ventilator zusammenbauen = Kap. 11.5 [} 64], sieche Montagehinweise.

Auf identische, axiale Position des Laufrades achten.

7. Testlauf durchfiihren (min. 1 h) = Kap. 8.2.3 [» 50].
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Antriebsriemen ersetzen

Abb. 43: Antriebsriemen ersetzen

3.

4.

Voraussetzung:

Haube ist demontiert.

Vorgehensweise:
1.

Antriebsriemen entspannen:
Befestigungsschrauben der
Motorkonsole am Stander 16-
sen (1) und Gewindestangen
eindrehen (2, siehe Detall).

. Antriebsriemen auswechseln.

/:Xe 11\ [c} Identischen An-

triebsriemen verwenden, Rie-
mentyp und -lange priifen.
Riemenscheiben
kontrollieren und bei Ver-
schleiss ersetzen.

Antriebsriemen mit Hilfe der
beiden Gewindestangen span-
nen.

Testlauf durchflihren
= Kap. 8.2.3 [» 50].

Priifung der Riemenspannung nach Inbetriebnahme und Testlauf

Es wird empfohlen, bereits nach kurzer Laufzeit die Riemenspannung zu Gber-
prifen (Kompensation der Anfangsdehnung). Anschliessend werden Prifinter-

valle, abhangig von der Belastung, von 3 bis 6 Monaten empfohlen.
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11.12 Riemenspannung messen und einstellen

Die korrekte Riemen-Spannkraft (S) ist gemass dem Riemenschild einzustellen
= Kap. 4.2 [ 23].

Vorgehensweise:

* In der Trum-Mitte (ca. L/2) mit Hilfe
eines Riemenfrequenz-Messgerats
die Frequenz ermitteln und mit
dem Vorgabewert auf dem Rie-
menschild vergleichen.

» Optional: In der Trum-Mitte die
vorgegeben Prifkraft (F) aufbrin-
gen und die Eindricktiefe (E) mes-
sen. Den Messwert mit dem Vor-
gabewert auf dem Riemenschild
vergleichen.

* Den Antriebsriemen falls nétig
nachspannen, bis die Vorgabewer-
te erreicht werden.

Abb. 44: Riemenspannung messen

Als Trum wird der freie, nicht aufliegende Riemenabschnitt zwischen zwei Rie-
menscheiben bezeichnet.
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Ausserbetriebnahme, Entsorgung und Recycling

Sicherheitshinweise

Diese Sicherheitshinweise warnen vor Gefahren, die bei der Ausserbetriebnah-
me und Entsorgung des Ventilators auftreten kdnnen.

AWARNUNG Verletzungsgefahr bei Ausserbetriebnahme und Entsor-
gung des Ventilators
Verletzungen durch elektrische, mechanische und chemische Gefahren.
» Eine Elektrofachkraft ist fur die allpolige Trennung vom Netz verantwortlich.
» Demontage des Ventilators nur durch autorisiertes Montagpersonal.
» Abtransport zur Entsorgung nur durch autorisiertes Transportpersonal.

Umweltschutz

Umweltgefahren bei der Entsorgung des Ventilators
Gewasser- und Bodenverschmutzung
= Ventilator auf gesundheits- und umweltschadliche Ablagerungen des For-
dermediums priifen.
» Kontaminierte Bestandteile wie Gehause und Laufrad als Sondermdill ent-
sorgen.

Gehause und Laufrad konnen aus verschiedenen Kunststoffen bestehen.

Zur fachgerechten Wiederverwertung ist ein Kurzzeichen des Kunststoffes auf
Laufrad, Ansaugdeckblatt und Gehduse angegeben.

Ausserbetriebnahme

AWARNUNG Verletzungsgefahr durch unsachgemisse Demontage
Verletzungen durch Einklemmen und Quetschen von Kérperteilen.

» Schutzausriustung tragen.

» Arbeitsbereich durch Abschrankungen, Fangnetze etc. geeignet absichern
und gegen unbefugten Zutritt schiitzen.

» Einen an der Wand oder Decke montierten Ventilator mit geeigneten Stit-
zen und Halterungen fixieren und gegen Herabfallen oder Umkippen si-
chern.

» Geeignete Transportmittel fiir den Abtransport des Ventilators bereitstellen.

AWARNUNG Verletzungsgefahr durch Austreten oder Nachstrémen ei-
nes gesundheitsschadlichen Fordermediums
Augenreizungen, Husten, Atemnot, Verbrennungs- und Erstickungsgefahr.
» Schutzausrustung tragen.
» Absperrklappen zum Eintritts- und Austrittsstutzen des Ventilators schlies-
sen.
» Auf Ablagerungen und Kondensat des Fordermediums in Ventilator und
Rohrleitungssystem achten.
Vorgehensweise:
» Ventilator und FU (Option) ausschalten und fir Demontage vorbereiten:

* Abkulhlen lassen.
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* Absperrklappen in Zu- und Abluftleitungen schliessen.

» Kondensat am Kondensatstutzen (Option) ablassen und entsorgen.
* Durch Elektrofachkraft:

+ Ubergeordnete Steuerung und FU abschalten.

* Revisionsschalter mit einem persénlichen Vorhangeschloss vor unbe-
fugtem Einschalten sichern und mit Anhangeschild kennzeichnen.

* Netzanschluss von Ventilator und zugehériger Elektroinstallation allpo-
lig trennen und elektrische Anschlisse abklemmen.

* Rohranschliisse entfernen:

* Abflussrohr zum Siphon vom Kondensatstutzen Typ V (Option) abtren-
nen.

* Manschetten vom Eintritts- und Austrittsstutzen abnehmen.
» Verschraubung der Schwingungsdampfer am Stander I6sen.
» Ventilator an einem dafiir geeigneten Ort zur Entsorgung vorbereiten.

12.4  Entsorgungshinweise

Bei der Entsorgung des Ventilators alle national gultigen Vorschriften und ge-
setzlichen Bestimmungen zur Abfallentsorgung beachten, sowie die regionalen
Umweltschutzauflagen einhalten.

Vorzugsweise ein Abfallentsorgungsunternehmen mit der fachgerechten Wie-
derverwertung oder Entsorgung beauftragen.
Zerlegungshinweise
» Bauteile des Ventilators in Materialgruppen aufteilen und getrennt entsor-
gen:
* Metalle
+ Kunststoffe
» Elektrische Bauteile

Kunststoffteile, die durch gesundheits- und umweltschadigende Férdermedien
kontaminiert sind, als Sondermll entsorgen.
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EU - Konformitatserklarung

Wir, als Hersteller

erklaren in alleiniger Verantwortung,
dass das Produkt der Typenreihe
CMVeco 125-400 mit Riemenantrieb

COLASIT AG
Faulenbachweg 63
3700 Spiez
Schweiz

Kunststoff-Industrieventilator
CMVeco 125/125
CMVeco 160/160
CMVeco 200/180
CMVeco 200/200
CMVeco 250/225
CMVeco 250/250
CMVeco 315/280
CMVeco 315/315
CMVeco 400/400

auf das sich diese Erklarung bezieht, mit den Bestimmungen der folgenden
EU-Richtlinien und harmonisierten Normen zum genannten Ausgabedatum

Ubereinstimmt:

EU-Richtlinien

Harmonisierte Normen

Name und Adresse des
Dokumentationsverantwortlichen

Spiez, 07.06.2023

=

B. Stucki (Geschéaftsfiihrer)

2006/42/EG Maschinenrichtlinie
2014/30/EU EMV-Richtline

EN ISO 12100: 2011

EN ISO 12499: 2008

EN 60204-1: 2019

EN IEC 61000-6-4:2019

Andreas Roth

COLASIT AG
Faulenbachweg 63
3700 Spiez
Schweiz
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Stichwortverzeichnis

A E

Abflussrohr 39 EC-Motor 43

Ableitstrome 19 Einbauhohe 39, 40

Abspannwinkel 36 Einbaulage 35

Absperrklappe 20, 32, 40, 53, 64, 75 Einbauort 14, 30, 32, 35, 36, 47, 61

Anlauf 18, 20 Eingangskontrolle 29

Ansaugdeckblatt 22,65,75 Eingreifschutz 27

Anschlagkette 31 Einsatzgrenzen 12

Anschlagmittel 29, 30, 31 Eintrittsstutzen 12, 22, 38, 55, 64, 69, 70

Anschlagpunkte 29 Einwegverpackung 30

Anschlussgewinde 35 Elektrofachkraft 15, 18, 41, 49, 53, 54,

Anschlussklemmen 12 58, 75,76

Anschlussrohre 22 Elektromagnetische Felder 19

Antriebsriemen 73 Entsorgung 7,14,15,75,76

Arbeitsbereich 20, 32, 33, 53,75 Entsorgungshinweis 30,76

Aufstellort 32,52 Entsorgungsvorschriften 30

Ausgewuchtet 22 Ersatzteile 12,63

Aussenreinigung 15, 54

AUS-Stellung 26

Austrittsstutzen 11, 12, 22, 23, 25, 27, 32, F

40, 49, 64, 75 Falschluft 40

Fehlanwendung 11

B Feuerloscher 19, 21
Filzring 28,72

Bedienungspersonal 15, 52, 53 Flanschanschlisse 25

Befestigungselemente 32, 36, 40, 57, 61 Frei ansaugend 20, 27, 49

Belastbarkeit 32 Frostsicher 40

Betreiber 7,9, 10, 13, 15, 17, 21, 42, 58 Fundament 32, 36, 40, 57, 61

Betriebsbedingungen 10, 12, 53, 60 FU-Parametrierung 26

Betriebsstorungen 19, 24, 52

Betriebstemperatur 10, 12

Bodenbelastung 32 G

Bodenmontage 35 Gabelstapler 31

Bodenoffnung 40 Gabelzinken 31
Gesamtgewicht 35

D Geschaftsbedingungen 30
Gesundheitsschutz 13

Deckenmontage 32 Giftiges Kondensat 39

Dichtring 48 Gummizug 34

Drehrichtungspfeil 49

Drehzahleinstellung 26

Drehzahlregelung 26 H

Drosselklappen 49, 58, 59, 61 Halterungen 32,38,75
Hebezeuge 29, 30, 68
Hubwagen 31
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I Motorachse 22
Motordrehrichtung 49
IM-Motor 43 Motorlager 13, 42, 56, 68
Innenre_lnlgL.J.ng 54, 55, 56 Motortypenschild 47, 48, 50
Inspektionséffnungen 32,40 Motorwelle 22, 60, 62, 65, 68, 70
J N
Jahresinspektion 54, 55 Nabendichtung 11, 13, 28, 54, 56, 63, 64,
67
K Nabenkappe 22,65, 66, 70
Nachstromen 13, 20, 32,53, 75
Kabelzugentlastung 48 Netzspannung 42,47, 48
Karabinerhaken 34,65
Kondensatablauf 25, 39, 40, 56, 61
Kondensatstutzen 12, 25, 39, 53, 54, 55, o
61,64, 76 Originalverpackung 30
Kondenswasser 30 Osen 34
Kranhaken 30
Kurzschluss 18, 19
P
L Packstulick 29, 30, 31
Personliches Vorhangeschloss 18, 49,
Lagerlebensdauer 56 53, 64, 76
Lagerschaden 19, 30, 60 PM-Motor 43, 45
Lagertemperatur 30 Potentiometer 26, 50
Last _ 29 Probelauf 56
Lastaufnahmemittel 30 Produktionsausfalle 32, 35, 55, 63
Laufradbruch 22 Priifprotokoll 51, 56
Laufradposition 56, 60, 62, 64, 66, 69 PVC 21
Lebensgefahr 16, 18, 29, 41
Leichtgangigkeit 38
Lieferantenangaben 36 Q
Lieferpapiere 29 Kraf
Lochbild 3 Queriate %
Lifterhaube 33, 52
Lifterrad 49 R
Luftfeuchtigkeit 30 Radialventilator 7,22, 43
Reklamation 29, 30
M Reklamationsfrist 30
R turarbeit 15, 18, 26, 33, 38, 41,
Manschette 12, 22, 38, 55, 70 prrvia
Mindestabstand 19, 33, 58 Revisionsschalter 8, 18, 21, 26, 42, 46,
Montageflache 32,40 47 4849 52.53 64. 76
Montagepersonal 15,49 Ringschraube 29, 30, 31
Montageposition 37,39 Ringschrauben 68
Montagerickstande 38 Rissbildung 38 55. 56
Motor 11, 35 "rE
’ Rohrend 38, 55,70
Motorabdeckung 54, 56 onrende
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Rohrleitungen 10, 11, 20, 24, 25, 37, 58, Transportunterlagen 29
60, 62 Transportweg 29
Rohrstilick 38, 64 Typenschild 10, 42, 45, 56, 63
Rohrsystem 13, 40, 58, 64
Rohrversatz 38
Ruckversand 30 U
Runddichtung 22, 55, 65 Uberdruck 13, 28
Rundpuffer 35 Uberhitzung 54
Uberlastung 42
S Umweltschaden 39
Unterdruckbetrieb 40
Sachschaden 7,9, 11, 16, 29, 32, 35, 49,
55, 63
Sammelbehalter 39 Vv
Schadenersatzanspriiche 30 Ventilator-Baugrosse 38
Schaukelbewegungen 29 Ventilatorgehause 19, 21, 24, 37, 49, 52,
Schilder 23 54, 55
Schlauchschellen 24,38, 62 Ventilator-Stander 36
Schraubverbindungen 36, 40, 54, 57 Verankerungselemente 36
Schutzart 27 Verpackung 30
Schutzausristung 13, 14, 17, 18, 20, 29, Verschleissteil 28, 63
32,53,75 Vibrationen 12, 22, 24, 35, 47, 50, 51, 54,
Schutzeinrichtungen 14, 20, 48, 53 55, 60
Schutzgitter 12, 20, 27, 54, 56 Vibrationsfest 32
Schutzleiter 47,48 Vorhangeschloss 18, 26, 49, 53, 64, 76
Schweissrand 34 Vorschriften 14,29, 41,76
Schwerpunktlage 29 Vorwartsgekriimmte Schaufeln 22
Shorehéarte 35 V-Ring Dichtung 71
Sicherheitsinstruktionen 29, 53, 58, 64
Sicherheitsschutz 27
Siphon 12, 25, 39, 54, 56, 61, 64, 76 W
Siphonhche 40 Wandbefestigung 27
SiphonUberlauf 40 Wandkonsole 24, 27,32, 36, 37
Solldrehzahl 26 Wandmontage 24, 35, 36
Spannadapter 22,61, 62, 65, 66 Warnsymbole 16
Spezifikationsblatt 8,9,10 Wartung 14. 15. 50. 53
Splitterschutz 12, 20, 22, 34, 39, 40, 54, Wartungsarbeiten 12 35 53 54 58
56, 65 : 4
Stander 19, 22, 31, 36, 41, 44, 48, 54, 56, wgﬁﬂﬂgzg}}ﬁﬁ,ﬁg”e . 22
67,76 Wartungspersonal 15, 53, 58
Stltzstreben 36 Wartungsschalter 26
Wellflex-Manschetten 38
T
Testlauf 50, 54, 57, 67, 69, 70 Z
Tragkraft 35 Zuluftrohr 49, 53, 64
Transporthilfsmittel 29 . T
Transportpersonal 14,75 Zwischenlagerung 30
Transportschaden 29, 30
Transportsicherung 29
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Innovative Technik der Umwelt zuliebe

- seit 1945 -

Im Bereich thermoplastischer Kunststoffe ist die Colasit AG im Ventilatoren- und
Anlagenbau eines der weltweit fihrenden Unternehmen. Unsere qualifizierten Mitarbeiter
Uberzeugen mit technischem Fachwissen sowie mit groRem Engagement und garantieren

Ihnen auf allen funf Kontinenten héchste Qualitat.

Wir setzen unsere Ziele hoch, um all unseren Projekten gerecht zu werden und jeden
Auftrag zu lhrer vollsten Zufriedenheit auszufiihren. Dabei vereinen wir Tradition und
Innovation — unsere langjahrige Erfahrung ist ein fester Bestandteil unserer Arbeit, genau
wie der Einsatz neuester Technologien.

Vertrauen Sie auf uns — wir begleiten Sie in allen Projektphasen, angefangen von der
Planung Uber die Herstellung bis hin zur Inbetriebnahme.

Kenststoftons | =~
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